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1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu

Przed rozpoczęciem montażu podgrzewaczy typu SBH 600/150 B i 
SBH 750/180 B należy starannie zapoznać się z treścią niniejszej in-
strukcji montażu

1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu

Treścią niniejszej instrukcji jest sposób montażu podgrzewaczy typu 
SBH 600/150 B i SBH 750/180 B.

1.2 Zastosowane symbole

1.3 Dla kogo przeznaczona jest niniejsza instrukcja montażu?

Niniejsza instrukcja montażu jest przeznaczona dla instalatora mon-
tującego solarny podgrzewacz c.w.u.

1.4 Informacje ogólne

Solarny podgrzewacz c.w.u. SBH B musi być eksploatowany wraz z 
odpowiednim regulatorem, np. z regulatorem solarnym serii SOR 
lub systemowym regulatorem solarnym ISR SSR.

1.5 Zakres dostawy

Dostawa
– Kompletny solarny podgrzewacz c.w.u. ze zdejmowaną 

dwuczęściową izolacją wykonaną z twardej pianki poliuretanowej 
i ze zdejmowanym płaszczem z PCW. 

– w dołączonym opakowaniu: 4 stopy, korek odpowietrzający 1/2“, 
schemat podłączeniowy, tabliczka znamionowa, instrukcja mon-
tażu

1.6 Normy i przepisy

Podczas montażu stosować się do odpowiednich norm i przepisów, 
w szczególności:

Niebezpieczeństwo! W przypadku niezastosowania się do tego 
ostrzeżenia istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia.

Uwaga! W przypadku niezastosowania się do tego ostrzeżenia ist-
nieje niebezpieczeństwo dla środowiska i uszkodzenia urządzenia.

Wskazówka: dodatkowe informacje i przydatne wskazówki.

Odesłanie do dodatkowych informacji zawartych w innych doku-
mentach.
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– norma DIN 1988 - Wymagania techniczne w odniesieniu do in-
stalacji wody pitnej

– norma DIN 4753 - Instalacje do podgrzewania wody pitnej i ek-
sploatacyjnej

– Instrukcja robocza DVGW 551
– Rozporządzenie w sprawie instalacji ogrzewania dotyczące us-

tawy o oszczędzaniu energii
– Przepisy miejscowego zakładu energetycznego
– Przepisy elektryczne
– Przepisy miejscowych zakładów wodociągowych

1.7 Zabezpieczenie antykorozyjne

Emaliowany solarny podgrzewacz c.w.u. z magnezową anodą 
ochronną. Anoda magnezowa musi być zawsze połączona elek-
trycznie z podgrzewaczem c.w.u.

Uwaga! Regularnie kontrolować stężenie środka zapobiegającego 
zamarzaniu płynu solarnego (po pierwszym uruchomieniu, następ-
nie co 1 rok).
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2. Dane techniczne

2.1 Wymiary i przyłącza podgrzewacza SBH B  

Rys. 1:  Wymiary i przyłącza    

2

Odpowietrznik
Anoda magnezowa

Zasilanie 
wodą grzewczą
Powrót wody 
grzewczej

Spust

D1(Z izolacją)

Spust

Typ podgrzewacza Wymiary w mm

H1 H2 D1 D2 A B C UK S G U J

SBH 600/150 B 1900 1780 900 700 140 210 600 700 795 915 1005 308

SBH 750/180 B 2020 1880 950 750 130 220 620 720 815 1015 1120 330

Wskazówki: 
• Na rysunki zaznaczono odpowiednio osłony czujników SF, S2 

i S3.
• Przyłącze zimnej wody i c.w.u.: 

Fabrycznie przyłącze zimnej wody jest wykonane jak pokaza-
no na rysunku.
Dla ułatwienia montażu można zamienić przewód wlotowy (z 
tworzywa sztucznego) zimnej wody z przyłączem c.w.u. (wy-
konawca instalacji), w ten sposób zamienione zostaną odpo-
wiednio przyłącza wody użytkowej!
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2.2 Dane techniczne podgrzewaczy c.w.u. typu SBH B 

Typ podgrzewacza c.w.u. SBH 600/150 B SBH 750/180 B

Pojemność, razem l 600 750

Pojemność, woda grzewcza l 450 570

Pojemność, c.w.u. l 150 180

Konstrukcja okrągła z umieszczonym wewnątrz, 
emaliowanym podgrzewaczem c.w.u., 
zgodnie z normą DIN 4753 i arkuszem 
roboczym W551 opracowanym przez 

DVGW

Otwory wyczystkowe 1 otwór rewizyjny

Anody szt. 1

Wkręcane stopy szt. 4

Opakowanie w folii na palecie

Powierzchnia grzewcza
wymienników ciepła (WT)

c.w.u. m2 0,8 0,8

obieg solarny m2 1,7 2,3

Emalia zgodnie z normą DIN 4753, część 3 dwuwarstwowa

Maks. temperatura robocza woda grzewcza °C 95

c.w.u. °C 95

obieg solarny °C 120

Maks. ciśnienie robocze zintegr. podgrzewacz 
c.w.u.

bar 10

podgrzewacz wody 
grzewczej

bar 3

wymiennik ciepła, 
instalacja solarna

bar 10

wymiennik ciepła, c.w.u. bar 10

Przyłącza

Zasilanie, powrót instalacji solarnej G 1“, uszczelnienie płaskie, gwint 
zewnętrzny

Zasilanie, powrót c.o. R 1“, gwint zewnętrzny

Zasilanie, powrót 2. źródła ciepła R 1“, gwint zewnętrzny

Zasilanie, powrót dodatkowego podgrzewania c.w.u. R 1“, gwint zewnętrzny

Zimna  woda, c.w.u. R 3/4“, gwint zewnętrzny

Cyrkulacji Z R 1/2“, gwint zewnętrzny

Odpowietrzenie R 1/2“, gwint wewnętrzny

Spust R 1/2“, gwint wewnętrzny

Spadek mocy przy Dt = 40K W 137 150

Spadek ciśnienia przy 2 m3/h wymiennik ciepła, c.w.u. mbar 75

Przepływ nośnika ciepła dla 4, 6 lub 8 kolektorów l/h 350 530

Spadek ciśnienia w przypadku zastosowania wymiennika 
ciepła w instalacji solarnej

mbar 8 18

Podstawowe wymiary wraz z izolacją

Średnica Ø mm 900 950

Wysokość mm 1900 2020

Masa kg 159 227
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3. Montaż

3.1 Ustawienie na miejscu

Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania podgrzewacza 
c.w.u. musi być zabezpieczone przed mrozem, podłoga musi być 
równa i mieć odpowiedną nośność. Nad solarnym podgrzewaczem 
c.w.u. zachować przynajmniej 200 mm wolnej przestrzeni.
Wykręcić śruby zabezpieczające w dolnej części podgrzewacza 
c.w.u. i wkręcić 4 stopy.

Momenty dociągające
 –  dla kołnierza: 15 Nm ± 1 Nm
 –  dla anody: 10 Nm ± 1 Nm

Momenty dociągające należy skontrolować przed napełnieniem in-
stalacji c.o., ponieważ uszczelki mogły osiąść.

Zbiornik do przejęcia przecieku z podgrzewacza c.w.u.

Ochrona ubezpieczeniowa może wygasnąć, jeżeli podczas mon-
tażu instalacji c.o. nie zostaną podjęte środki zabezpieczające. Z 
tego względu zaleca się wykorzystywanie podczas montażu pod-
grzewaczy c.w.u. lub zasobników buforowych zbiorników, które 
mogą przejąć ewentualny wyciek, zwłaszcza w przypadku centrali 
grzewczych montowanych na poddaszu.

3.2 Wykonanie podłączenia

Wykonać połączenie hydrauliczne pomiędzy solarnym podgrzewa-
czem c.w.u. a kolektorami słonecznymi i ewentualnie kotłem. 
• W przewodach połączeniowych zamontować pompę ładującą, 

zawór zwrotny i zawór odpowietrzający.

Najpierw napełniać zintegrowany podgrzewacz c.w.u., a potem 
instalację po stronie c.o.!
• Następnie przykleić z przodu w widocznym miejscu tabliczkę 

znamionową.
• Zimną i ciepłą wodę podłączyć zgodnie z zaleceniami normy DIN 

1988 (Rys. 1).
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Rys. 2:  Przykład montażu zgodnie z normą DIN 1988  
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Do dostarczenia we własnym zakresie
1. zawór odcinający
2. reduktor ciśnienia 

(w razie potrzeby)
3. blokada przepływu zwrotnego
4. króciec przyłączeniowy manometru
5. zawór odcinający

6. zawór spustowy
7. zawór bezpieczeństwa
8. naczynie wzbiorcze zgodnie z 

normą 
DIN 4807-5

9. zawór spustowy
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Dezynfekcja termiczna (zapobieganie legionelli)
Spełnione muszą być wymagania arkusza roboczego W551 opraco-
wanego przez DVGW. W przypadku podgrzewaczy c.w.u. o pojem-
ności większej niż 400 l trzeba zapewnić poprzez odpowiednie 
wykonanie i inne działania równomierne nagrzewanie wody w 
każdym miejscu. 
Z tego względu zaleca się zamontowanie pompy obiegowej do 
przetłaczania wody zmagazynowanej w podgrzewaczu c.w.u. 
(Rys. 2).

Sprawdzić szczelność!
Ciśnienie próbne zależy od źródła ciepła. 
Maksymalne dopuszczalne dla solarnego podgrzewacza c.w.u. 
wartości podano w rozdz. Akapit 2.2 „Dane techniczne podgrze-
waczy c.w.u. typu SBH B”.

Rys. 3:  Montaż pompy obiegowej dla zapobiegania legionelli  

aSP017A 

Podłączenie kotła

Wymiennik solarny

Podmieszanie podczas 
dezynfekcji termicznej

Zimna woda
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3.3 Zwór bezpieczeństwa

Solarny podgrzewacz c.w.u. musi być wyposażony w posiadający 
dopuszczenie, membranowy zawór bezpieczeństwa, którego nie 
można zamknąć. Średnica przyłączeniowa zaworu bezpieczeństwa 
musi być obliczona. 
Przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa nie wolno za-
mykać. Jego otwarty odpływ musi mieć ujście do instalacji odwadni-
ającej. Przewód wydmuchowy musi  być poprowadzony i ułożony w 
taki sposób, żeby nie było możliwości wzrostu ciśnienia. Przewód 
wydmuchowy nie może być narażony na niebezpieczeństwo za-
marznięcia. 
W pobliżu przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa, najl-
epiej na samym zaworze bezpieczeństwa, należy umieścić tablicz-
kę informacyjną następującej treści: „Podczas pracy instalacji 
ogrzewania z przewodu wydmuchowego może, ze względów  bez-
pieczeństwa, wypływać woda. Nie zamykać przewodu wydmucho-
wego!“

3.4 Moduł regulacyjny

Solarny podgrzewacz c.w.u. powinien być eksploatowany z zasto-
sowaniem solarnego regulatora SOR firmy BRÖTJE względnie 
regulatora ISR SSR. Dodatkowe podgrzewanie c.w.u. przez kocioł 
musi być realizowane z zastosowaniem odpowiedniego regulatora, 
np. ISR Plus firmy BRÖTJE.

Podczas montażu i wprowadzania nastaw stosować się do wska-
zówek zawartych w instrukcji dostarczonej wraz z regulatorem so-
larnym. 
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3.5 Ochrona przed poparzeniem

Uwaga! Zabezpieczenie przed poparzeniem jest konieczne, ponie-
waż solarny podgrzewacz c.w.u. może nagrzewać się w pewnych 
sytuacjach (zabezpieczenie kolektora przed przegrzaniem) lub przy 
pewnych nastawach regulatora solarnego nawet do 95°C! 
Za pomocą instalacji solarnej dąży się do wykorzystania jak na-
jwiększej ilości energii słonecznej. Z tego względu uzasadnione jest 
ograniczenie temperatury w solarnym podgrzewaczu c.w.u. (nasta-
wa w regulatorze solarnym) do wartości pomiędzy 80°C a 85°C. W 
przewodach c.w.u. temperaturę należy jednak ograniczyć do maks. 
60°C (ochrona przed poparzeniem, unikanie zbyt szybkiego 
odkładania się kamienia kotłowego, rozporządzenie w sprawie in-
stalacji ogrzewczych)!

Montaż zaworu mieszającego
Zastosować (we własnym zakresie) dostępny powszechnie w hand-
lu zawór mieszający z termostatem (Rys. 3).

3.6 Cyrkulacja

Systemy cyrkulacyjne i samoregulujące się instalacje ogrzewania 
dodatkowego należy eksploatować w taki sposób, żeby temperatura 
c.w.u. w systemie nie była niższa o więcej niż 5K od temperatury 
wody wypływającej z podgrzewacza c.w.u. 
Układy sterowania zegarowego takich systemów należy zapro-
gramować w taki sposób, żeby przerwa w pracy obiegu cyrkulacyj-
nego względnie instalacji ogrzewania dodatkowego nie była w ciągu 
doby dłuższa niż 8 godzin.

Rys. 4:  Ochrona przed poparzeniem

zawór mieszający (ochrona przed
poparzeniem), dostarczany we

własnym zakresie

Podłączenie zimnej wody
zgodnie z DIN 1988
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3.7 Czujnik podgrzewacza c.w.u.

Czujnik podgrzewacza c.w.u. wykorzystywany do pomiaru tempera-
tury podczas dodatkowego podgrzewania c.w.u. poprowadzić od 
kotła do solarnego podgrzewacza c.w.u. i wsunąć w dłuższą osłonę 
(około 500 mm) w pokrywie otworu wyczystkowego solarnego pod-
grzewacza c.w.u.
Czujniki wsunąć do oporu w odpowiednie osłony i zabezpieczyć 
przed wypadnięciem.

Wskazówka: osłona czujnika obiegu solarnego znajduje się bez-
pośrednio na przewodzie przyłączeniowym „Rücklauf Solar“ (powrót 
instalacji solarnej), osłona czujnika do pomiaru temperatury podc-
zas dodatkowego podgrzewania c.w.u. znajduje się bezpośrednio 
na przewodzie przyłączeniowym „Vorlauf Heizung“ (zasilanie c.o.) 
(Rys.  1).
W celu zamontowania czujników trzeba odchylić nieco izolację, tak 
żeby umożliwić ich prawidłowe wsunięcie w osłony.

Stosować się do zaleceń instrukcji dotyczących systemu solarnego 
WH, regulatora solarnego SOR względnie solarnego regulatora sys-
temowego ISR SSR i kotła.

3.8 Rozruch

Stosować się do zaleceń instrukcji obsługi solarnego podgrzewacza 
c.w.u., pomp obiegu solarnego i zestawu zabezpieczającego, regu-
latora solarnego i ewentualnie kotła! 

Pierwsze uruchomienie może przeprowadzać wyłącznie wykonaw-
ca instalacji. Szkoli on użytkownika w zakresie prawidłowej obsługi 
instalacji i instruuje, że solarny podgrzewacz c.w.u. musi być regu-
larnie poddawany konserwacji i czyszczeniu. 
Anodę magnezową należy kontrolować co 1 rok i w  razie potrzeby 
wymieniać na nową.
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4. Konserwacja

4.1 Zabiegi konserwacyjne

W celu przeprowadzenia konserwacji podgrzewacza c.w.u. trzeba 
najpierw zredukować do zera ciśnienie w instalacji c.o. (zasobnik 
buforowy). Dopiero w następnej kolejności można redukować ciśni-
enie w podgrzewaczu c.w.u.
Następnie otworzyć pokrywę otworu wyszystkowego i sprawdzić 
stopień zużycia anody.
Po każdej konserwacji wymienić uszczelki na nowe!
Instalację napełniać w odwrotnej kolejności:
1. napełnić podgrzewacz c.w.u.
2. napełnić instalację po stronie c.o.
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