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1. K tomuto návodu

Pročtěte si pečlivě tento návod před montáží sady UBS-F, řada B, pro přestavbu 
na kapalný plyn!
Kromě toho respektujte návod k instalaci topného kotle.

1.1 Obsah tohoto návodu Obsahem tohoto návodu je montáž sady UBS-F, řada B, pro přestavbu na kapalný 
plyn u plynových kondenzačních kotlů následujících typových řad:
WGB 28-38 C
WGB 50-70 D
WGB 90-110 C
WGB-K 20/24 C
WBC 22/24 D
WBS 14-22 D
BBK 22 D

1.2 Použité symboly

1.3 Komu je určen tento 
návod?

Tento návod je určen pro montážního pracovníka/servisního technika, který 
instaluje příslušenství.

Pozor nebezpečí! Při nedbání výstrahy vzniká nebezpečí ohrožení zdraví i 
života.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při nedbání výstrahy vzniká nebezpečí 
ohrožení zdraví i života úrazem elektrickým proudem.

Pozor! Při nedbání výstrahy vzniká nebezpečí ohrožení životního prostředí a 
poškození zařízení.

Upozornění/tip: Zde naleznete dodatečné informace a užitečné rady.

Odkaz na dodatečné informace v jiných materiálech.
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2. Bezpečnost

Nebezpeèí! Bezpodmínečně respektujte a dodržujte následující bezpečnostní 
pokyny! Jinak vystavíte ohrožení sebe i jiné.

Kromě toho respektujte návod k instalaci topného kotle.

2.1 Použití v souladu s 
určeným účelem

Sada UBS-F, řada B, pro přestavbu na kapalný plyn slouží k přestavbě plynových 
kondenzačních kotlů níže uvedených typových řad na provoz s kapalným plynem:
WGB 28-38 C
WGB 50-70 D
WGB 90-110 C
WGB-K 20/24 C
WBC 22/24 D
WBS 14-22 D
BBK 22 D

2.2 Všeobecné 
bezpečnostní pokyny

Nebezpečí! Při montáži sady UBS-F, řada B, pro přestavbu hrozí nebezpečí 
vzniku závažné újmy osobám, značného poškození životního prostředí a věcných 
škod. Z tohoto důvodu smí sadu UBS-F, řada B, pro přestavbu namontovat pouze 
specializovaný odborný podnik a poprvé uvést do provozu pouze odborník 
instalující firmy!
Práce smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik pro topná zařízení!
Použité příslušenství musí odpovídat technickým předpisům a musí být schváleno 
výrobcem společně s tímto příslušenstvím. Smí být použity jen originální náhradní 
díly.
Svévolné přestavby, úpravy a změny topných kotlů a příslušenství nejsou 
dovoleny, protože představují nebezpečí ohrožení člověka a mohou mít za 
následek poškození zařízení. Při nerespektování podmínek ztrácí schvalovací 
atest zařízení svou platnost.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Všechny elektrikářské práce související 
s instalací smí provádět pouze odborný pracovník s kvalifikací v oblasti elektro!

2.3 Uvedení do provozu
Nebezpečí! Před uvedením do provozu je nutno provést zkoušku těsnosti plynové 
části.
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3. Před instalací

3.1 Tlak v přívodním 
potrubí

Tlak v přívodním potrubí se měří jako průtokový tlak na příslušném měřicím 
nátrubku plynového ventilu (viz obr. 1). 
Limity tlaku v přívodním potrubí jsou:
– min. 42,5 mbar
– max. 57,5 mbar

3.2 Kapalný plyn pod 
úrovní povrchu země

Plynová kondenzační zařízení odpovídají normě DIN EN 126 a DIN EN 298, a 
proto nepotřebují doplňkový uzavírací ventil při provozu s kapalným plynem pod 
úrovní povrchu země.

3.3 Přestavba druhu plynu K přestavbě je potřeba provést následující práce:
– Trubku hořáku zaměňte za trubku hořáku NIT, která je součástí sady pro 

přestavbu
– Jednotku zapalování a jednotku ionizace zaměňte za jednotku zapalování a 

jednotku ionizace, které jsou součástí sady pro přestavbu
– Plynovou trysku zaměňte za trysku, která je součástí sady pro přestavbu

Obr. 1:  Plynové ventily 

Nátrubek pro měření
tlaku v trysce

Nátrubek pro měření 
tlaku v přívodním potrubí

Ochranný kryt

Nátrubek pro měření 
tlaku v přívodním potrubí

Nátrubek pro měření
tlaku v trysce

Nastavení pro malé zatížení
Otáčení směrem doprava: více 
plynu
Otáčení směrem doleva: méně 
plynu

Nastavení pro plné zatížení
Otáčení směrem doprava: více 
plynu
Otáčení směrem doleva: méně 
plynu

Nátrubek pro měření
tlaku v trysce

Tlak tlakového ventilátoru

Nátrubek pro měření 
tlaku v přívodním potrubí

Nastavení pro plné zatížení
Otáčení směrem doprava: více 
plynu
Otáčení směrem doleva: méně 
plynu

Nastavení pro malé zatížení
Otáčení směrem doprava: více 
plynu
Otáčení směrem doleva: méně 
plynu

Nastavení pro plné zatížení
Otáčení směrem doprava: více plynu
Otáčení směrem doleva: méně plynu

Nastavení pro malé zatížení
Otáčení směrem doprava: více plynu
Otáčení směrem doleva: méně plynu

Siemens VGU
(WGB 15-38 C, WGB 50 D, WGB-K C, WBC D, WBS D, BBK D)

Kromschröder CG 120
(WGB 70 D)

Kromschröder CG 20
(WGB 90-110 C)
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Pozor! Sada pro přestavbu obsahuje plynové trysky různých průměrů. Správný 
průměr plynové trysky můžete nalézt v tabulkách seřizovacích hodnot v kapitole 
Instalace.
– Obsah CO2 nastavte na plynovém ventilu změnou tlaku v trysce (viz kapitola 
Instalace). 
Obsah CO2 jak při plném zatížení, tak při malém zatížení musí být v rozsahu 
následujících hodnot:

– Provoz na zemní plyn: mezi 8,3% a 8,8%
– Provoz na kapalný plyn: mezi 10,3 % a 10,7%

U plynových kondenzačních kotlů typových řad WGB 15-38 D, WGB-K C, WBC D, 
WBS D, BBK D a WGB 50 D je potřeba v regulaci ISR-Plus snížit horní hranici 
modulace (viz kapitola Instalace).
U plynových kondenzačních kotlů typových řad WGB 70 D a WGB 90-110 C je 
potřeba v regulaci ISR-Plus snížit horní hranici modulace a zvýšit spodní hranici 
modulace (viz kapitola Instalace).
Upozornění: Podrobné informace k montáži sady pro přestavbu jsou v kapitole 
Montáž.

K nastavení CO2  je kromě toho nutné respektovat příručku instalace použitého 
plynového kondenzačního kotle.
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4. Montáž

4.1 Přestavba hořáku u 
typu WGB 15-38 C, 
WGB-K C, WBC D, 
WBS D, BBK D

Pozor! Před provedením přestavby je nutné zavřít uzávěr plynu!

Odpojte přívodní potrubí
1. Sejměte kryt kotle
2. Zapalovací kabel, ionizační kabel a kabel uzemnění odpojte od jednotky 

zapalování a jednotky ionizace (1)
3. Odpojte přívodní kabely tlakového ventilátoru a plynového ventilu (2)

Obr. 2:  Odpojení přívodních potrubí/kabelů 
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Vyjměte přívodní trubku plynu a plynový ventil
1. Odpojte šroubení přívodní trubky plynu u směšovacího kanálu a plynového 

ventilu a vyjměte přívodní trubku plynu ven (3)
2. Vyjměte plynovou trysku z přívodu na směšovacím kanálu (4)

Vyměňte trubku hořáku
1. Vyšroubujte přídržný šroub sací trubky (5)

Obr. 3:  Vyjmutí přívodní trubky plynu a plynové trysky

Plynová tryska

Obr. 4:  Odšroubování přídržného šroubu
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2. Vyjměte sací trubku (6)

3. Odšroubujte matice na krytu hořáku a hořák se směšovacím kanálem a 
tlakovým ventilátorem vytáhněte ven směrem dopředu (7)

4. Odstraňte původní těsnění hořáku

Obr. 5:  Vyjmutí sací trubky

Obr. 6:  Vyjmutí hořáku a těsnění hořáku
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5. Demontujte jednotku zapalování a jednotku ionizace z krytu hořáku (8)

6. Vyjměte izolační desku (9)
7. Vyšroubujte šrouby trubky hořáku a vyjměte trubku hořáku s jejím těsněním 

(10)

Obr. 7:  Demontáž jednotky zapalování a jednotky ionizace

Obr. 8:  Vyjmutí izolační desky a trubky hořáku
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8. Namontujte trubku hořáku NIT s novým těsněním trubky hořáku (jsou 
součástí sady pro přestavbu, 11)

9. Novou izolační desku (je součástí sady pro přestavbu) nasuňte přes trubku 
hořáku NIT (12)

10. Namontujte novou jednotku zapalování a jednotku ionizace (jsou součástí 
sady pro přestavbu, 13) 

Obr. 9:  Montáž nové trubky hořáku a izolační desky

Obr. 10:  Montáž nové jednotky zapalování a jednotky ionizace
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11. Zkontrolujte vzdálenosti elektrod (14)
Upozornění: Je třeba dodržet montážní polohu a vzdálenost elektrod dle obr. 11.

12. Namontujte nové těsnění hořáku (je součástí sady pro přestavbu, 15)

Obr. 11:  Vzdálenosti elektrod a montážní poloha elektrod

Obr. 12:  Montáž nového těsnění hořáku
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13. Znovu namontujte hořák se směšovacím kanálem a tlakovým ventilátorem a 
upevněte je talířovými pružinami a maticemi (16)

Upozornění: Utahovací moment při utahování matic by měl být cca 10 Nm

14. Znovu namontujte sací trubku (17)

Obr. 13:  Montáž hořáku

Obr. 14:  Montáž sací trubky
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15. Upevněte sací trubku přídržným šroubem (18)

Namontujte plynovou trysku a přívodní trubku plynu
1. Novou plynovou trysku (je součástí sady pro přestavbu) vsuňte do přípojky 

směšovacího kanálu (19)
2. Namontujte přívodní trubku plynu s těsněními (20)
3. Dotáhněte šroubení přívodní trubky plynu na směšovacím kanálu a na 

plynovém ventilu
Nebezpečí! Před uvedením do provozu je nutno provést zkoušku těsnosti plynové 
části.

Obr. 15:  Upevnění sací trubky

Obr. 16:  Montáž plynové trysky a přívodní trubky plynu

Nová plynová tryska

UBS-F_Serie_B_PL_CZ_MA_2.book  Seite 15  Mittwoch, 25. Februar 2009  10:43 10



Montáž

16  135 458 02.09 Sada pro přestavbu na kapalný plyn UBS-F, řada B

4. Zapalovací kabel, ionizační kabel a kabel uzemnění zastrčte do přípojky 
jednotky zapalování a jednotky ionizace (21)

5. Zastrčte přívodní kabely do přípojky tlakového ventilátoru a plynového ventilu 
(22)

6. Po ukončení montážních prací a zkoušek namontujte kryt skříně kotle

Obr. 17:  Zapojení přívodních kabelů 
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4.2 Přestavba hořáku u 
WGB 50-70 D, WGB 90-
110 C)

Pozor! Před provedením přestavby je nutné zavřít uzávěr plynu!

Odpojte přívodní potrubí (pouze WGB 50 D)
1. Sejměte kryt kotle
2. Zapalovací kabel, ionizační kabel a kabel uzemnění odpojte od jednotky 

zapalování a jednotky ionizace (1)
3. Odpojte přívodní kabely plynového ventilu (2) a tlakového ventilátoru (3)

Vyjměte plynový ventil a plynovou trysku (pouze WGB 50 D)
1. Zavřete uzávěr plynu
2. Odpojte šroubení přívodní trubky plynu na směšovacím kanálu
3. Odpojte šroubení přívodního potrubí plynu na plynovém ventilu
4. Vyjměte plynový ventil s přívodní trubkou plynu a těsněními (4).

Obr. 18:  Odpojení přívodních potrubí / kabelů (WGB 50 D)

Obr. 19:  Vyjmutí plynového ventilu a plynové trysky (WGB 50 D

Plynová tryska
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Upozornění: Plynová tryska při demontáži elektromagnetického plynového ventilu 
vypadne z přípojky směšovacího kanálu

Odpojte přívodní potrubí (pouze WGB 70 D a WGB 90-110 C)
1. Sejměte kryt kotle
2. Zapalovací kabel, ionizační kabel a kabel uzemnění odpojte od jednotky 

zapalování a jednotky ionizace (1)
3. Odpojte přívodní kabely tlakového ventilátoru a plynového ventilu (2)

Vyjměte plynový ventil a plynovou trysku (pouze WGB 70 D a WGB 90-110 C)
1. Zavřete uzávěr plynu
2. Odpojte šroubení přívodní trubky plynu na směšovacím kanálu
3. Odpojte šroubení přívodního potrubí plynu na plynovém ventilu
4. Vyjměte plynový ventil s přívodní trubkou plynu a těsněními (3).

Obr. 20:  Odpojení přívodních potrubí/kabelů (WGB 70 D a WGB 90-110 C)

Obr. 21:  Vyjmutí elektromagnetického plynového ventilu a plynové trysky (WGB 70 D a WGB 90-110 C)

Plynová tryska
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Upozornění: Plynová tryska při demontáži elektromagnetického plynového ventilu 
vypadne z přípojky směšovacího kanálu

Vyměňte trubku hořáku (WGB 50-70 D a WGB 90-110 C)
1. Šrouby plechového držáku na horní straně kotle vyšroubujte šroubovákem 

Torx (1)

2. Odšroubujte matice na přední straně plechového držáku a vyjměte plechový 
držák (2)

Obr. 22:  Vyšroubování šroubů plechového držáku

Obr. 23:  Vyjmutí plechového držáku
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3. Odšroubujte matice na krytu hořáku a hořák se směšovacím kanálem, 
tlakovým ventilátorem, vedením nasávaného vzduchu a tlumičem hluku 
nasávání vytáhněte ven směrem dopředu (3)

4. Odstraňte původní těsnění hořáku

5. Demontujte jednotku zapalování a jednotku ionizace z krytu hořáku (4)

Obr. 24:  Vyjmutí hořáku

Obr. 25:  Demontáž jednotky zapalování a jednotky ionizace
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6. Vyjměte izolační desku (5)
7. Vyšroubujte šrouby trubky hořáku a vyjměte trubku hořáku s jejím těsněním 

(6)

8. Namontujte trubku hořáku NIT s novým těsněním trubky hořáku (jsou 
součástí sady pro přestavbu) (7)

9. Novou izolační desku (je součástí sady pro přestavbu) nasuňte přes trubku 
hořáku NIT (8)

Obr. 26:  Vyjmutí izolační desky a trubky hořáku

Obr. 27:  Montáž nové trubky hořáku a izolační desky
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10. Namontujte novou jednotku zapalování a jednotku ionizace (jsou součástí 
sady pro přestavbu) (9) 

11. Zkontrolujte vzdálenosti elektrod (10)
Upozornění: Je třeba dodržet montážní polohu a vzdálenost elektrod dle obr. 29.

Obr. 28:  Montáž nové jednotky zapalování a jednotky ionizace

Obr. 29:  Vzdálenosti elektrod a montážní poloha elektrod
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12. Namontujte nové těsnění hořáku (je součástí sady pro přestavbu) (11)

13. Znovu namontujte hořák se směšovacím kanálem, tlakovým ventilátorem, 
vedením nasávaného vzduchu a tlumičem hluk nasávání a upevněte je 
talířovými pružinami a maticemi (12)

Upozornění: Utahovací moment při utahování matic by měl být cca 10 Nm

Obr. 30:  Montáž nového těsnění hořáku

11

sWG074A

Obr. 31:  Montáž hořáku
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14. Talířovými pružinami a maticemi upevněte plechový držák na přední stranu 
krytu hořáku (13) a šrouby Torx pevně přišroubujte na horní straně kotle (14)

Upozornění: Utahovací moment při utahování matic by měl být cca 10 Nm.

Namontujte plynovou trysku a plynový ventil (pouze WGB 50 D)
1. Novou plynovou trysku (je součástí sady pro přestavbu) vsuňte do připojení 

směšovacího kanálu (1)
2. Namontujte plynový ventil s přívodní trubkou plynu a těsněními (2)
3. Dotáhněte šroubení přívodní trubky plynu na směšovacím kanálu
4. Dotáhněte šroubení přívodního potrubí plynu na plynovém ventilu
Nebezpečí! Před uvedením do provozu je nutno provést zkoušku těsnosti plynové 
části..

Obr. 32:  Montáž plechového držáku

Obr. 33:  Montáž plynové trysky a plynového ventilu (WGB 50 D)

Nová plynová tryska
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5. Zapalovací kabel, ionizační kabel a kabel uzemnění zapojte k přípojkám 
jednotky zapalování a jednotky ionizace (3)

6. Zapojte přívodní kabely k přípojkám plynového ventilu (4) a tlakového 
ventilátoru (5) 

7. Po ukončení montážních prací a zkoušek namontujte kryt skříně kotle

Namontujte plynovou trysku a plynový ventil (pouze WGB 70 D a WGB 90-
110 C)
1. Novou plynovou trysku (je součástí sady pro přestavbu) vsuňte do připojení 

směšovacího kanálu (1)
2. Namontujte plynový ventil s přívodní trubkou plynu a těsněními (2)
3. Dotáhněte šroubení přívodní trubky plynu na směšovacím kanálu
4. Dotáhněte šroubení přívodního potrubí plynu na plynovém ventilu
Nebezpečí! Před uvedením do provozu je nutno provést zkoušku těsnosti plynové 
části.

Obr. 34:  Zapojení přívodních kabelů (WGB 50 D)

Obr. 35:  Montáž plynové trysky a plynového ventilu (WGB 70 D a WGB 90-110 C)

Nová plynová tryska
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5. Zapalovací kabel, ionizační kabel a kabel uzemnění zapojte k přípojkám 
jednotky zapalování a jednotky ionizace (3)

6. Zapojte přívodní kabely k přípojkám plynového ventilu a tlakového ventilátoru 
(4)

7. Po ukončení montážních prací a zkoušek namontujte kryt skříně kotle

Obr. 36:  Zapojení přívodních kabelů (WGB 70 D a WGB 90-110 C)
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5. Instalace

5.1 Nastavení pro WGB 15-
20 C

Seřizovací hodnoty

Snížení horní hranice modulace (WGB 15 C)
Neplatí pro WGB 15 C se modulace 23-100 %.

Aby bylo možné WGB 15 C provozovat s kapalným plynem, je potřeba snížit horní 
hranici modulace.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

Tab. 1: Seřizovací hodnoty pro WGB 15-20 C
Typ kotle WGB 15 C

modulace 
23-100 %

WGB 15 C WGB 20 C
modulace 
23-100 %

WGB 20 C

Sada pro přestavbu na kapalný plyn
Montovaná sada pro přestavbu UBS-F 14/15 B EX UBS-F 14/15 B EX UBS-F 20/27 B EX UBS-F 20/27 B EX

Průměr potřebné plynové trysky mm 3,20 2,90 4,20 3,30
Údaje o výkonu
Jmenovité tepelné zatížení Topení kW 3,5 - 15,0 2,9 - 15,0 4,5 - 20,0 3,5 - 20,0
Jmenovitý tepelný výkon 80/60°C kW 3,4 - 14,6 2,8 - 14,6 4,3 - 19,4 3,4 - 19,4

50/30°C kW 3,7 - 15,6 3,1 - 15,6 4,8 - 20,8 3,7 - 20,8
Seřizovací hodnoty pro kapalný plyn
Tlak kapalného plynu na připojení mbar 37 37 37 37

Orientační hodnoty tlaku v trysce 1) mbar 5,0 - 6,0 9,0 - 10,0 4,8 - 5,8 8,0 - 9,0
1) při tlaku na konci kotle 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
Obsah CO2požadovaná 
hodnota 

u zemního plynu mezi 8,3 % a 8,8 %
u kapalného plynu mezi 10,3 % a10,7 %

Tab. 2: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 95 % 90 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 6300 r/min 6100 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik
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Snížení horní hranice modulace (WGB 20 C)
Neplatí pro WGB 20 C se modulace 23-100 %.

Aby bylo možné WGB 20 C provozovat s kapalným plynem, je potřeba snížit horní 
hranici modulace.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

5.2 Nastavení pro WGB 28-
38 C

Seřizovací hodnoty

Tab. 3: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 95 % 90 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 6200 r/min 6000 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik

Tab. 4: Seřizovací hodnoty pro WGB 28-38 C
Typ kotle WGB 28 C

Modulation 
23-100 %

WGB 28 C WGB 38 C

Sada pro přestavbu na kapalný plyn
Montovaná sada pro přestavbu UBS-F 28/38 B EX UBS-F 28/38 B EX UBS-F 28/38 B EX

Průměr potřebné plynové trysky mm 4,70 3,90 5,80
Údaje o výkonu
Jmenovité tepelné zatížení Topení kW 6,5 - 28,0 5,6 - 28,0 9,0 - 38,0
Jmenovitý tepelný výkon 80/60°C kW 6,3 - 27,2 5,4 - 27,2 8,7 - 36,8

50/30°C kW 7,0 - 29,2 6,0 - 29,2 9,6 - 39,0
Seřizovací hodnoty pro kapalný plyn
Tlak kapalného plynu na připojení mbar 37 37 37

Orientační hodnoty tlaku v trysce 1) mbar 5,3 - 6,3 7,2 - 8,2 6,0 - 7,0
1) při tlaku na konci kotle 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
Obsah CO2požadovaná hodnota u zemního plynu mezi 8,3 % a 8,8 %

u kapalného plynu mezi 10,3 % a10,7 %
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Snížení horní hranice modulace (WGB 28 C)
Neplatí pro WGB 28 C se modulace 23-100 %.

Aby bylo možné WGB 28 C provozovat s kapalným plynem, je potřeba snížit horní 
hranici modulace.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

Snížení horní hranice modulace (WGB 38 C)
Aby bylo možné WGB 38 C provozovat s kapalným plynem, je potřeba snížit horní 
hranici.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

Tab. 5: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 95 % 91 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 6100 r/min 5900 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik

Tab. 6: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 95 % 90 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 5800 r/min 5600 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik
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5.3 Nastavení pro WGB 50-
70 D

Seřizovací hodnoty

Snížení horní hranice modulace (WGB 50 D)
Aby bylo možné WGB 50 D provozovat s kapalným plynem, je potřeba snížit horní 
hranici modulace.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

Změna spodní a horní hranice modulace (WGB 70 D)
Aby bylo možné WGB 70 D provozovat s kapalným plynem, je potřeba spodní 
hranici modulace zvýšit a horní hranici modulace snížit.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

Tab. 7: Seřizovací hodnoty pro WGB 50 - 70 D
Typ kotle WGB 50 D WGB 70 D
Sada pro přestavbu na kapalný plyn
Montovaná sada pro přestavbu UBS-F 50 B EX UBS-F 70/90/115 B EX
Průměr potřebné plynové trysky mm 5,80 6,20
Údaje o výkonu
Jmenovité tepelné zatížení Topení kW 12,0 - 50,0 20,0 - 70,0
Jmenovitý tepelný výkon 80/60°C kW 11,5 - 48,5 19,3 - 67,9

50/30°C kW 12,8 - 51,9 21,5 - 72,5
Seřizovací hodnoty pro kapalný plyn
Tlak kapalného plynu na připojení mbar 37 37

Orientační hodnoty tlaku v trysce 1) mbar 6,3 - 7,3 10,5 - 11,5
1) při tlaku na konci kotle 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
Obsah CO2požadovaná hodnota u zemního plynu mezi 8,3 % a 8,8 %

u kapalného plynu mezi 10,3 % a10,7 %

Tab. 8: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 44 % 42 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 5400 r/min 5200 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik

Tab. 9: Zvýšení spodní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní 

hodnota 
(zemní plyn)

Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Min 9520 T 10 % 12 %
Min. žád. provozní otácky 9524 T 1450 r/min 1700 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik
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5.4 Nastavení pro WGB 90-
110 C

Seřizovací hodnoty

Změna spodní a horní hranice modulace (WGB 90 C)
Aby bylo možné WGB 90 C provozovat s kapalným plynem, je potřeba spodní 
hranici modulace zvýšit a horní hranici modulace snížit.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

Tab. 10: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 52 % 50 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 5600 r/min 5400 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik

Tab. 11: Seřizovací hodnoty pro WGB 90 - 110 C
Typ kotle WGB 90 C WGB 110 C
Sada pro přestavbu na kapalný plyn
Montovaná sada pro přestavbu UBS-F 70/90/115 B EX UBS-F 70/90/115 B EX
Průměr potřebné plynové trysky mm 6,50 7,40
Údaje o výkonu
Jmenovité tepelné zatížení Topení kW 30,0 - 90,0 35,0 - 110
Jmenovitý tepelný výkon 80/60°C kW 29,1 - 87,3 34,0 - 106,8

50/30°C kW 32,1 - 93,1 37,4 - 113,5
Seřizovací hodnoty pro kapalný plyn
Tlak kapalného plynu na připojení mbar 37 37

Orientační hodnoty tlaku v trysce 1) mbar 14,5 - 15,5 14, 5 - 15,5
1) při tlaku na konci kotle 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
Obsah CO2požadovaná hodnota u zemního plynu mezi 8,3 % a 8,8 %

u kapalného plynu mezi 10,3 % a10,7 %

Tab. 12: Zvýšení spodní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Min 9520 T 12 % 19 %
Min. žád. provozní otácky 9524 T 1450 r/min 2100 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik

Tab. 13: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 64 % 60 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 6000 r/min 5600 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik
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Změna spodní a horní hranice modulace (WGB 110 C)
Aby bylo možné WGB 110 C provozovat s kapalným plynem, je potřeba spodní 
hranici modulace zvýšit a horní hranici modulace snížit.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

5.5 Nastavení pro WGB-K 
20/24 C i WBC 22/24 D

Seřizovací hodnoty

Tab. 14: Zvýšení spodní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní 

hodnota 
(zemní plyn)

Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Min 9520 T 13 % 19 %
Min. žád. provozní otácky 9524 T 1600 r/min 2100 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik

Tab. 15: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní 

hodnota 
(zemní plyn)

Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 87 % 82 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 6700 r/min 6200 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik

Tab. 16: Seřizovací hodnoty pro WGB-K 20/24 C i WBC 22/24 D
Typ kotle WGB-K 20/24 C WBC 22/24 D
Sada pro přestavbu na kapalný plyn
Montovaná sada pro přestavbu UBS-F 20/27 B EX UBS-F 20/27 B EX
Průměr potřebné plynové trysky mm 4,20 4,20
Údaje o výkonu
Jmenovité tepelné zatížení Topení kW 4,5 - 20,0 4,9 - 22,0
Jmenovitý tepelný výkon 80/60°C kW 4,3 - 19,4 4,7 - 21,3

50/30°C kW 4,8 - 20,8 5,2 - 22,8
Seřizovací hodnoty pro kapalný plyn
Tlak kapalného plynu na připojení mbar 37 37

Orientační hodnoty tlaku v trysce 1) mbar 5,0 - 6,0 6,0 - 7,0
1) při tlaku na konci kotle 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
Obsah CO2požadovaná hodnota u zemního plynu mezi 8,3 % a 8,8 %

u kapalného plynu mezi 10,3 % a10,7 %
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Snížení horní hranice modulace (WGB-K 20/24 C)
Aby bylo možné WGB-K 20/24 C provozovat s kapalným plynem, je potřeba snížit 
horní hranici.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

Snížení horní hranice modulace (WBC 22/24 D)
Aby bylo možné WBC 22/24 D provozovat s kapalným plynem, je potřeba snížit 
horní hranici.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

5.6 Nastavení pro WBS 14-
22 D

Seřizovací hodnoty

Tab. 17: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 95 % 90 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 6200 r/min 5900 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik

Tab. 18: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 100 % 95 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 6400 r/min 6150 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik

Tab. 19: Seřizovací hodnoty pro WBS 14-22 D
Typ kotle WBS 14 D WBS 22 D
Sada pro přestavbu na kapalný plyn
Montovaná sada pro přestavbu UBS-F 14/15 B EX UBS-F 20/27 B EX
Průměr potřebné plynové trysky mm 3,20 4,20
Údaje o výkonu
Jmenovité tepelné zatížení Topení kW 3,5 - 14,0 4,9 - 22,0
Jmenovitý tepelný výkon 80/60°C kW 3,4 - 13,6 4,7 - 21,3

50/30°C kW 3,7 - 14,6 5,2 - 22,8
Seřizovací hodnoty pro kapalný plyn
Tlak kapalného plynu na připojení mbar 37 37

Orientační hodnoty tlaku v trysce 1) mbar 4,3 - 5,3 6,0 - 7,0
1) při tlaku na konci kotle 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
Obsah CO2požadovaná hodnota u zemního plynu mezi 8,3 % a 8,8 %

u kapalného plynu mezi 10,3 % a10,7 %
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Snížení horní hranice modulace (WBS 14 D)
Aby bylo možné WBS 14 D provozovat s kapalným plynem, je potřeba snížit horní 
hranici.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

Snížení horní hranice modulace (WBS 22 D)
Aby bylo možné WBS 22 D provozovat s kapalným plynem, je potřeba snížit horní 
hranici.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

5.7 Nastavení pro BBK 22 
D

Seřizovací hodnoty

Tab. 20: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 68 % 65 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 4800 r/min 4650 r/min

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik

Tab. 21: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 90 % 85 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 5800 5550

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik

Tab. 22: Seřizovací hodnoty pro BBK 22 D
Typ kotle BBK 22 D

modulace 
23-100 %

BBK 22 D

Sada pro přestavbu na kapalný plyn
Montovaná sada pro přestavbu UBS-F 20/27 B EX UBS-F 20/27 B EX
Průměr potřebné plynové trysky mm 4,90 4,90
Údaje o výkonu
Jmenovité tepelné zatížení Topení kW 7,0 - 22,0 4,9 - 22,0
Jmenovitý tepelný výkon 80/60°C kW 6,8 - 21,3 4,7 - 21,3

50/30°C kW 7,4 - 22,8 5,2 - 22,8
Seřizovací hodnoty pro kapalný plyn
Tlak kapalného plynu na připojení mbar 37 37

Orientační hodnoty tlaku v trysce 1) mbar 5,8 - 6,8 6,0 - 7,0
1) při tlaku na konci kotle 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
Obsah CO2požadovaná hodnota u zemního plynu mezi 8,3 % a 8,8 %

u kapalného plynu mezi 10,3 % a10,7 %
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Snížení horní hranice modulace (BBK 22 D)
Neplatí pro BBK 22 D se modulace 23-100 %.

Aby bylo možné BBK 22 D provozovat s kapalným plynem, je potřeba snížit horní 
hranici modulace.
Postup k úpravě a změně parametrů v regulaci ISR Plus:
• Stiskněte tlačítko OK
• Stiskněte informační tlačítko na dobu cca 3 sekund
• Otočným knoflíkem zvolte úroveň odborníka (F)
• Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK

5.8 Kontrola obsahu CO2

Pozor! Při prvním naplnění zásobní nádrže kapalného plynu v ní může zůstat 
ještě zbytkové množství vzduchu. V tomto případě se do hořáku nejprve přivádí 
směs kapalného plynu se vzduchem a teprve po několika hodinách provozu čistý 
kapalný plyn. To může mít za následek nepřípustné zatížení a na základě toho 
zničení hořáku. Z tohoto důvodu je nutné obsah CO2 znovu zkontrolovat po cca. 
10 hodinách provozu a v případě potřeby znovu nastavit tlak plynu.

Tab. 23: Snížení horní hranice modulace

Funkce Prog. č.
Úroveň 

nastavení 1
Standardní hodnota 

(zemní plyn)
Nastavení
(propan)

Hořáková automatika
Ventilátor v režimu Max 9522 T 75 % 72 %
Max. žád. provozní otáčky 9527 T 5200 r/min 5000

1.K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Technik
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1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu

Przed rozpoczęciem proszę uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji 
montażu zestawu UBS-F, seria B do przezbrojenia kotła na gaz płynny!
Ponadto należy stosować się do zaleceń instrukcji montażu kotła grzewczego.

1.1 Treść niniejszej 
instrukcji montażu

Treścią niniejszej instrukcji jest montaż zestawu UBS-F, seria B przeznaczonego 
do przezbrojenia kotła na gaz płynny, przeznaczonego dla gazowych kotłów 
kondensacyjnych serii:
WGB 15 - 38 C
WGB 50 - 70 D
WGB 90 - 110 C
WBC 22/24 C
WBK 20 C
WBS 22 C
BBK 22 D
BBS 15 - 28 C

1.2 Zastosowane symbole

1.3 Dla kogo przeznaczona 
jest niniejsza 
instrukcja obsługi?

Niniejsza instrukcja montażu jest przeznaczona dla wykonawcy instalacji 
ogrzewania montującego elementy wyposażenia dodatkowego.

Niebezpieczeństwo! W przypadku niezastosowania się do tego ostrzeżenia 
istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! W przypadku braku zachowania 
odpowiedniej ostrożności istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała i 
zagrożenie dla życia!
Uwaga! W przypadku niezastosowania się do tego ostrzeżenia istnieje 
niebezpieczeństwo dla środowiska i uszkodzenia urządzenia.

Wskazówka: Wskazówka: dodatkowe informacje i przydatne wskazówki.

Odesłanie do dodatkowych informacji zawartych w innych dokumentach.
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2. Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo! Należy stosować się do poniższych wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa! W przeciwnym razie stwarzają Państwo zagrożenie 
dla siebie i innych.

Ponadto należy stosować się do zaleceń instrukcji montażu kotła grzewczego.

2.1 Zastosowanie zgodnie 
z przeznaczeniem

Zestaw UBS-F, seria B służy do przystosowania niżej wymienionych 
kondensacyjnych kotłów gazowych do spalania gazu płynnego:
WGB 15 - 38 C
WGB 50 - 70 D
WGB 90 - 110 C
WBC 22/24 C
WBK 20 C
WBS 22 C
BBK 22 D
BBS 15 - 28 C

2.2 Ogólne wskazówki 
dotyczące 
bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo! Podczas montażu zestawu UBS-F, seria B istnienie 
niebezpieczeństwo powstania poważnych okaleczeń ciała, szkód dla środowisko 
i szkód materialnych. Z tego względu zestaw UBS-F, seria B może być montowany 
włącznie przez specjalistyczne firmy i uruchamiany przez specjalistów firm 
producenckich!
Prace te mogą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia!
Zastosowane elementy wyposażenia dodatkowego muszą spełniać wymagania 
reguł techniki i być dopuszczone przez producenta do stosowania z tymi 
elementami wyposażenia dodatkowego. Stosować wyłącznie oryginalne części 
zamienne!
Samodzielna przebudowa i zmiana konstrukcji kotłów grzewczych i elementów 
wyposażenia dodatkowego jest niedozwolona, ponieważ może prowadzić do 
stworzenia zagrożenia dla osób i do uszkodzenia urządzenia. Niezastosowanie 
się do tego wymagania powoduje utratę dopuszczenia urządzenia do stosowania!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wszelkie prace elektryczne związane z 
montażem kotła mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie wykształcenie elektrotechniczne!

2.3 Rozruch
Niebezpieczeństwo! Przed uruchomieniem sprawdzić szczelność po stronie 
gazu.
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3. Przed rozpoczęciem montażu

3.1 Ciśnienie 
przyłączeniowe

Ciśnienie przyłączeniowe jest mierzone jako ciśnienie przepływu na króćcu 
pomiarowym armatury gazowej (patrz fig. 1). 
Wartości graniczne ciśnienia przyłączeniowego wynoszą:
– min. 42,5 mbar
– maks. 57,5 mbar

3.2 Gaz płynny pod ziemią Gazowe kotły kondensacyjne spełniają wymagania norm DIN EN 126 oraz DIN EN 
298 i z tego względu w przypadku spalania gazu płynnego magazynowanego pod 
ziemią nie wymagają dodatkowego zaworu odcinającego.

3.3 Zmiana rodzaju gazu W celu przezbrojenia kotła należy wykonać następujące prace:
– wymiana rury palnika za rurę palnika NIT dostarczoną w zestawie
– wymiana zespołu zapłonowo-jonizacyjnego na zespół zapłonowo-jonizacyjny 

dostarczony w zestawie
– wymiana dyszy gazu na dyszę gazu dostarczoną w zestawie

Rys. 1:  Zawory gazu 

Króciec do pomiaru 
ciśnienia gazu w dyszach

Króciec do pomiaru 
ciśnienia przyłączeniowego gazu

Kapturek ochronny

Króciec do pomiaru 
ciśnienia przyłączeniowego gazu

Króciec do pomiaru 
ciśnienia gazu w dyszach

Śruba do nastawy min. 
obciążenia 
Obrót w prawo: więcej gazu
Obrót w lewo: mniej gazu

Króciec do pomiaru 
ciśnienia gazu w dyszach

Ciśnienie z wentylatora

Króciec do pomiaru 
ciśnienia przyłączeniowego gazu

Śruba do nastawy pełnego 
obciążenia 
Obrót w prawo: więcej gazu
Obrót w lewo: mniej gazu

Śruba do nastawy min. 
obciążenia 
Obrót w prawo: więcej gazu
Obrót w lewo: mniej gazu

Śruba do nastawy pełnego obciążenia 
Obrót w prawo: więcej gazu
Obrót w lewo: mniej gazu

Śruba do nastawy min. obciążenia 
Obrót w prawo: więcej gazu
Obrót w lewo: mniej gazu

Siemens VGU
(WGB 15-38 C, WGB 50 D, WBC C, WBK C, WBS C, BBK D, BBS C)

Kromschröder CG 120
(WGB 70 D)

Kromschröder CG 20
(WGB 90 C - 110 C)

Śruba do nastawy pełnego 
obciążenia 
Obrót w prawo: więcej gazu
Obrót w lewo: mniej gazu
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Uwaga! W zestawie znajdują się dysze gazu o różnej średnicy. Odpowiednią 
średnicę dyszy gazu należy odczytać z tabeli zawierającej wartości nastaw 
zamieszczonej w rozdziale Instalacja.
– Wyregulować zawartość CO2 zmieniając ciśnienie dyszy w zaworze gazu (zob. 

rozdz. Instalacja). 
– Zarówno przy pełnym, jak i przy minimalnym obciążeniu zawartość CO2 musi 

mieścić się w poniższym zakresie:
– dla gazu ziemnego: od 8,3% do 8,8%
– dla gazu płynnego: od 9,5 % do 10,0%

W przypadku gazowych kotłów kondensacyjnych serii WGB 15 C-38 C, WBK C, 
BBS C, BBK D i WGB 50 D konieczne jest obniżenie górnej granicy modulacji na 
regulatorze ISR-Plus (zob. rozdz. Instalacja).
W przypadku gazowych kotłów kondensacyjnych serii WGB 70 D und WGB 90-
110 C konieczne jest obniżenie górnej granicy modulacji i podwyższenie dolnej 
granicy modulacji na regulatorze ISR-Plus (zob. rozdz. Instalacja).

Wskazówka: szczegółowe informacje na temat sposobu zamontowania zestawu 
do przezbrojenia na gaz płynny zawiera rozdz. Montaż.

Podczas regulacji zawartości CO2 należy ponadto stosować się do zaleceń 
instrukcji instalacyjnego danego gazowego kotła kondensacyjnego.
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4. Montaż

4.1 Przezbrajanie palnika 
w kotle WGB 15-38 C/ 
WBC C / WBK C / WBS 
C / BBK C / BBS D

Uwaga! Przed przystąpieniem do przezbrajania palnika zamknąć zawór 
odcinający dopływ gazu!

Odłączyć przewody przyłączeniowe
1. Zdjąć obudowę kotła
2. Kabel zapłonowy, przewód jonizacyjny i uziemiający odłączyć od zespołu 

zapłonowo-jonizacyjnego (1)
3. Przewód przyłączeniowy odłączyć od dmuchawy i zaworu gazu (2)

Demontaż rurki doprowadzającej gaz i zaworu gazu
1. Rozkręcić połączenia skręcane rury gazowej łączące ją z kanałem 

mieszającym i zaworem gazu, i wyjąć rurę gazową wraz z uszczelkami (3)

Rys. 2:  Odłączanie przewodów przyłączeniowych 
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2. Wymontować dyszę gazu z przyłącza w kanale mieszającym (4)

Wymiana rury palnika
1. Odkręcić śrubę mocującą przewód zasysający (5)

Rys. 3:  Demontaż rury gazowej i dyszy gazu

dysza gazu

Rys. 4:  Wykręcanie śruby mocującej przewód zasysający
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2. Wyjąć przewód zasysający (6)

3. Odkręcić nakrętki pokrywy palnika i wyjąć do przodu palnik wraz z kanałem 
mieszającym i dmuchawą (7)

4. Usunąć starą uszczelkę palnika

Rys. 5:  Wyjmowanie przewodu zasysającego

Rys. 6:  Wyjmowanie palnika i usuwanie uszczelki palnika
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5. Zespół zapłonowo-jonizujący wymontować z pokrywy palnika (8)

6. Wyjąć wkład izolacyjny (9)
7. Wykręcić śruby rury palnika i wyjąć rurę palnika wraz z uszczelką (10)

Rys. 7:  Wymontowywanie zespołu zapłonowo-jonizującego

Rys. 8:  Wyjmowanie wkładu izolacyjnego i wymontowywanie rury palnika
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8. Zamontować rurę palnika NIT wraz z nową uszczelką (dostarczają w 
zestawie, 11)

9. Nowy wkład izolacyjny (dostarczany w zestawie) nasunąć na rurę palnika NIT 
(12)

10. Zamontować nowy zespół zapłonowo-jonizacyjny (dostarczany w zestawie, 
13) 

Rys. 9:  Montaż nowej rury palnika i wkładu izolacyjnego

Rys. 10:  Montaż nowego zespołu zapłonowo-jonizacyjnego
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11. Sprawdzić odległość elektrod (14)
Wskazówka: położenie montażowe i odległość elektrod patrz fig. 11.

12. Zamontować nową uszczelkę palnika (dostarczaną w zestawie, 15)

Rys. 11:  Odległość elektrod i położenie montażowe elektrod

Rys. 12:  Montaż nowej uszczelki palnika
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13. Ponownie zamontować palnik z kanałem mieszającym i dmuchawą, i 
zamocować za pomocą sprężyn talerzowych oraz nakrętek (16)

Wskazówka: moment obrotowy przy dociąganiu nakrętek powinien wynosić około 
10 Nm.

14. Ponownie zamontować przewód zasysający (17)

Rys. 13:  Montaż palnika

Rys. 14:  Montaż przewodu zasysającego
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15. Przewód zasysający zamocować za pomocą śruby (18)

Montaż dyszy gazu i rury gazowej
1. Nową dyszę gazu (dostarczaną w zestawie) umieścić w przyłączu kanału 

mieszającego (19)
2. Zamontować rurę gazową wraz z uszczelkami (20)
3. Dociągnąć połączenia skręcane rury gazowej łączące ją z kanałem 

mieszającym i zaworem gazu
Niebezpieczeństwo! Przed uruchomieniem kotła sprawdzić szczelność po 
stronie gazu.

Rys. 15:  Mocowanie przewodu zasysającego

Rys. 16:  Montaż dyszy gazu i rury gazowej

nowa dysza gazu
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4. Kabel zapłonowy, przewód jonizacyjny i uziemiający podłączyć do zespołu 
zapłonowo-jonizacyjnego (21)

5. Przewody przyłączeniowe podłączyć do dmuchawy i zaworu gazu (22)
6. Po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób szczelności zamontować 

obudowę kotła

Rys. 17:  Montaż przewodów przyłączeniowych 
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4.2 Przezbrajanie palnika 
w kotle WGB 50-70 D /
90-110 C

Uwaga! Przed przystąpieniem do przezbrajania palnika zamknąć zawór 
odcinający dopływ gazu!

Odłączyć przewody przyłączeniowe (tylko kocioł WGB 50 D)
1. Zdjąć obudowę kotła
2. Kabel zapłonowy, przewód jonizacyjny i uziemiający odłączyć od zespołu 

zapłonowo-jonizacyjnego (1)
3. Przewody przyłączeniowe odłączyć od zaworu gazu (2) i od dmuchawy (3)

Wymontowywanie zaworu gazu i dyszy gazu (tylko kocioł WGB 50 D)
1. Zamknąć zawór odcinający dopływ gazu
2. Rozkręcić połączenia skręcane rury gazowej łączące ją z kanałem 

mieszającym
3. Rozkręcić połączenie skręcane przewodu gazowego zamontowanego na 

zaworze gazu

Rys. 18:  Odłączanie przewodów przyłączeniowych (tylko kocioł WGB 50 D)
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4. Wyjąć zawór gazu wraz z rurą gazową i uszczelkami (4).

Wskazówka: przy wymontowywaniu elektromagnetycznego zaworu gazu dysza 
gazu wypada z przyłącza kanału mieszającego

Odłączyć przewody (tylko kotły WGB 70 D i WGB 90-110 C)
1. Zdjąć obudowę kotła
2. Kabel zapłonowy, przewód jonizacyjny i uziemiający odłączyć od zespołu 

zapłonowo-jonizacyjnego (1)
3. Przewód przyłączeniowy odłączyć od dmuchawy i zaworu gazu (2)

Wymontować zawór gazu i dyszę gazu (tylko kotły WGB 70 D i WGB 90-110 C)
1. Zamknąć zawór odcinający dopływ gazu
2. Rozkręcić połączenia skręcane rury gazowej łączące ją z kanałem 

mieszającym
3. Rozkręcić połączenie skręcane przewodu gazowego zamontowanego na 

zaworze gazu

Rys. 19:  Wymontowywanie zaworu gazu i dyszy gazy (kocioł WGB 50 D

dysza gazu

Rys. 20:  Odłączyć przewody (tylko kotły WGB 70 D i WGB 90-110 C)

UBS-F_Serie_B_PL_CZ_MA_2.book  Seite 50  Mittwoch, 25. Februar 2009  10:43 10



Montaż

51 135 458 02.09  Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny UBS-F, seria B

4. Wyjąć zawór gazu wraz z rurą gazową i uszczelkami (3).

Wskazówka: przy wymontowywaniu elektromagnetycznego zaworu gazu dysza 
gazu wypada z przyłącza kanału mieszającego

Wymienić rurę palnika (kotły WGB 50-70 D i WGB 90-110 C)
1. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego odkręcić śruby uchwytu mocującego w 

górnej części kotła (1)

Rys. 21:  Wymontowywanie elektromagnetycznego zaworu gazu i dyszy gazu (kotły WGB 70 D i WGB 90-110 C)

dysza gazu

Rys. 22:  Wykręcanie śrub uchwytu mocującego
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2. Odkręcić nakrętki z przodu uchwytu mocującego i wyjąć uchwyt (2)

3. Odkręcić nakrętki pokrywy panika i wyjąć palnik wraz z kanałem 
mieszającym, dmuchawą, kanałem powietrza zasysanego powietrza i 
tłumikiem ssania (3)

4. Usunąć starą uszczelkę palnika

5. Zespół zapłonowo-jonizujący wymontować z pokrywy palnika (4)

Rys. 23:  Wymontowywanie uchwytu mocującego

Rys. 24:  Wymontowywanie palnika

Rys. 25:  Wymontowywanie zespołu zapłonowo-jonizującego

UBS-F_Serie_B_PL_CZ_MA_2.book  Seite 52  Mittwoch, 25. Februar 2009  10:43 10



Montaż

53 135 458 02.09  Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny UBS-F, seria B

6. Wyjąć wkład izolacyjny (5)
7. Wykręcić śruby rury palnika i wyjąć rurę palnika wraz z uszczelką (6)

8. Zamontować rurę palnika NIT wraz z nową uszczelką (dostarczają w 
zestawie, 7)

9. Nowy wkład izolacyjny (dostarczany w zestawie) nasunąć na rurę palnika NIT 
(8)

Rys. 26:  Wyjmowanie wkładu izolacyjnego i wymontowywanie rury palnika

Rys. 27:  Montaż nowej rury palnika i wkładu izolacyjnego
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10. Zamontować nowy zespół zapłonowo-jonizacyjny (dostarczany w zestawie, 
9) 

11. Sprawdzić odległość elektrod (10)
Wskazówka: Położenie montażowe i odległość elektrod zob. fig. 29.

Rys. 28:  Montaż nowego zespołu zapłonowo-jonizacyjnego

Rys. 29:  Odległość elektrod i położenie montażowe elektrod
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12. Zamontować nową uszczelkę palnika (dostarczaną w zestawie, 11)

13. Ponownie zamontować palnik wraz z kanałem mieszającym, dmuchawą, 
kanałem powietrza zasysanego i tłumikiem ssania i zamocować za pomocą 
sprężyn talerzowych oraz nakrętek (12)

Wskazówka: moment obrotowy przy dociąganiu nakrętek powinien wynosić około 
10 Nm.

Rys. 30:  Montaż nowej uszczelki palnika

11

sWG074A

Rys. 31:  Montaż palnika
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14. Uchwyt mocujący zamocować za pomocą sprężyn talerzowych i nakrętek z 
przodu pokrywy palnika (13) i przykręcić do górnej części kotła za pomocą 
wkrętaka krzyżakowego (14)

Wskazówka: moment obrotowy przy dociąganiu nakrętek powinien wynosić około 
10 Nm.

Zamontować dyszę gazu i zawór gazu (tylko kocioł WGB 50 D)
1. Nową dyszę gazu (dostarczaną w zestawie) umieścić w przyłączu kanału 

mieszającego (1)
2. Zamontować zawór gazu wraz z rurą gazową i uszczelkami (2)
3. Dociągnąć połączenie skręcane rury gazowej łączące ją z kanałem 

mieszającym
4. Dociągnąć połączenie skręcane przewodu gazowego zamontowanego na 

zaworze gazu
Niebezpieczeństwo! Przed uruchomieniem kotła sprawdzić szczelność po 
stronie gazu.

Rys. 32:  Montaż elementu mocującego

Rys. 33:  Montaż dyszy gazu i zaworu gazu (kocioł WGB 50 D)

nowa dysza gazu
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5. Kabel zapłonowy, przewód jonizacyjny i uziemiający podłączyć do zespołu 
zapłonowo-jonizacyjnego (3)

6. Przewody przyłączeniowe podłączyć do zaworu gazu (4) i dmuchawy (5)
7. Po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób szczelności zamontować 

obudowę kotła

Zamontować dysze gazu i zawór gazu  (tylko kotły WGB 70 D i WGB 90-110 C)
1. Nową dyszę gazu (dostarczaną w zestawie) umieścić w przyłączu kanału 

mieszającego (1)
2. Zamontować zawór gazu wraz z rurą gazową i uszczelkami (2)
3. Dociągnąć połączenie skręcane rury gazowej łączące ją z kanałem 

mieszającym
4. Dociągnąć połączenie skręcane przewodu gazowego zamontowanego na 

zaworze gazu
Niebezpieczeństwo! Przed uruchomieniem kotła sprawdzić szczelność po 
stronie gazu.

Rys. 34:  Podłączanie przewodów przyłączeniowych (kocioł WGB 50 D)

Rys. 35:  Montaż dyszy gazu i zaworu gazu (kotły WGB 70 D i WGB 90-110 C)

nowa dysza gazu
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5. Kabel zapłonowy, przewód jonizacyjny i uziemiający podłączyć do zespołu 
zapłonowo-jonizacyjnego (3)

6. Przewody przyłączeniowe podłączyć do zaworu gazu i dmuchawy (4)
7. Po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób szczelności zamontować 

obudowę kotła

Rys. 36:  Podłączyć przewody (kotły WGB 70 D i WGB 90-110 C)

UBS-F_Serie_B_PL_CZ_MA_2.book  Seite 58  Mittwoch, 25. Februar 2009  10:43 10



Instalacja

59 135 458 02.09  Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny UBS-F, seria B

5. Instalacja

5.1 Nastawy kotła WGB 15-
20 C/BBS 15-20 C

Wartości nastaw

Obniżenie górnej granicy modulacji (WGB 15 C/BBS 15 C)
Nie dotyczy WGB 15 C/BBS 15 C o modulacji 23-100 %. 

Aby WGB 15 C/BBS 15 C mógł pracować z gazem płynnym, niezbędne jest 
obniżenie górnej granicy modulacji. 
Sposób postępowania w celu zmiany parametrów regulatora ISR Plus:
• Przycisnąć przycisk OK
• Przycisnąć i przytrzymać przez około 3 s przycisk wyświetlania informacji
• Za pomocą pokrętła wybrać poziom obsługi przez specjalistę (S)
• Wybór zatwierdzić przyciskając przycisk OK

Tab. 1: Wartości nastaw dla kotła WGB 15 - 20 C
Typ kotła WGB 15 C

BBS 15 C
modulacji 
23-100 %

WGB 15 C
BBS 15 C

WGB 20 C
BBS 20 C
modulacji 
23-100 %

WGB 20 C
BBS 20 C

Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny
Zestaw przewidziany do zamontowania UBS-F 14/15 B EX UBS-F 14/15 B EX UBS-F 20/27 B EX UBS-F 20/27 B EX

Średnica wymaganej dyszy gazu mm 3,20 2,90 4,20 3,30
Dane dotyczące wydajności
Nominalne obciążenie cieplne Ogrzewanie kW 3,5 - 15,0 2,9 - 15,0 4,5 - 20,0 3,5 - 20,0
Nominalna moc cieplna 80/60°C kW 3,4 - 14,6 2,8 - 14,6 4,3 - 19,4 3,4 - 19,4

50/30°C kW 3,7 - 15,6 3,1 - 15,6 4,8 - 20,8 3,7 - 20,8
Wartości nastawy dla gazu płynnego
Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu płynnego mbar 37 37 37 37

Orientacyjne wartości ciśnienia dysz 1) mbar 5,0 - 6,0 9,0 - 10,0 4,8 - 5,8 8,0 - 9,0
1) dla ciśnienia na końcu kotła 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
zawartość CO2 powinna 
mieścić się

dla gazu ziemnego w zakresie od 8,3% do 8,8%
dla gazu plynnego w zakresie od 9,5% do 10,0%

Tab. 2: Obniżenie górnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom nastawy 

1
Wartość standardowa 

(gaz ziemny)
Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Max. ster. went. 9522 S 95 % 90 %
Wymag. prędkość max. 9527 S 6300 r/min 6100 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista
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Obniżenie górnej granicy modulacji (WGB 20 C/BBS 20 C)
Nie dotyczy WGB 20 C/BBS 20 C o modulacji 23-100 %. 

Aby WGB 20 C/BBS 20 C mógł pracować z gazem płynnym, niezbędne jest 
obniżenie górnej granicy modulacji. 
Sposób postępowania w celu zmiany parametrów regulatora ISR Plus:
• Przycisnąć przycisk OK
• Przycisnąć i przytrzymać przez około 3 s przycisk wyświetlania informacji
• Za pomocą pokrętła wybrać poziom obsługi przez specjalistę (S)
• Wybór zatwierdzić przyciskając przycisk OK

5.2 Nastawy kotła WGB 28-
38 C/BBS 28 C

Wartości nastaw

Tab. 3: Obniżenie górnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom nastawy 

1
Wartość standardowa 

(gaz ziemny)
Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Max. ster. went. 9522 S 95 % 90 %
Wymag. prędkość max. 9527 S 6200 r/min 6000 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista

Tab. 4: Wartości nastaw dla kotła WGB 28 - 38 C
Typ kotła WGB 28 C

BBS 28 C
modulacja 
23-100 %

WGB 28 C
BBS 28 C

WGB 38 C

Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny
Zestaw przewidziany do zamontowania UBS-F 28/38 B EX UBS-F 28/38 B EX UBS-F 28/38 B EX
Średnica wymaganej dyszy gazu mm 4,70 3,90 5,80
Dane dotyczące wydajności
Nominalne obciążenie cieplne Ogrzewanie kW 6,5 - 28,0 5,6 - 28,0 9,0 - 38,0
Nominalna moc cieplna 80/60°C kW 6,3 - 27,2 5,4 - 27,2 8,7 - 36,8

50/30°C kW 7,0 - 29,2 6,0 - 29,2 9,6 - 39,0
Wartości nastawy dla gazu płynnego
Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu płynnego mbar 37 37 37

Orientacyjne wartości ciśnienia dysz 1) mbar 5,3 - 6,3 7,2 - 8,2 6,0 - 7,0
1) dla ciśnienia na końcu kotła 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
zawartość CO2 powinna mieścić się dla gazu ziemnego w zakresie od 8,3% do 8,8%

dla gazu plynnego w zakresie od 9,5% do 10,0%
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Obniżenie górnej granicy modulacji (WGB 28 C/BBS 28 C)
Nie dotyczy WGB 28 C/BBS 28 C o modulacji 23-100 %.

Aby WGB 28 C/BBS 28 C mógł pracować z gazem płynnym, niezbędne jest 
obniżenie górnej granicy modulacji. 
Sposób postępowania w celu zmiany parametrów regulatora ISR Plus:
• Przycisnąć przycisk OK
• Przycisnąć i przytrzymać przez około 3 s przycisk wyświetlania informacji
• Za pomocą pokrętła wybrać poziom obsługi przez specjalistę (S)
• Wybór zatwierdzić przyciskając przycisk OK

Obniżenie górnej granicy modulacji (WGB 38 C)
Aby WGB 38 C mógł pracować z gazem płynnym, niezbędne jest obniżenie górnej 
granicy modulacji. 
Sposób postępowania w celu zmiany parametrów regulatora ISR Plus:
• Przycisnąć przycisk OK
• Przycisnąć i przytrzymać przez około 3 s przycisk wyświetlania informacji
• Za pomocą pokrętła wybrać poziom obsługi przez specjalistę (S)
• Wybór zatwierdzić przyciskając przycisk OK

Tab. 5: Obniżenie górnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom nastawy 

1
Wartość standardowa 

(gaz ziemny)
Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Max. ster. went. 9522 S 95 % 91 %
Wymag. prędkość max. 9527 S 6100 r/min 5900 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista

Tab. 6: Obniżenie górnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom nastawy 

1
Wartość standardowa 

(gaz ziemny)
Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Max. ster. went. 9522 S 95 % 90 %
Wymag. prędkość max. 9527 S 5800 r/min 5600 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista
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5.3 Nastawy kotła WGB 50-
70 D

Wartości nastaw

Obniżenie górnej granicy modulacji (WGB 50 D)
Aby WGB 50 D mógł pracować z gazem płynnym, niezbędne jest obniżenie górnej 
granicy modulacji. 
Sposób postępowania w celu zmiany parametrów regulatora ISR Plus:
• Przycisnąć przycisk OK
• Przycisnąć i przytrzymać przez około 3 s przycisk wyświetlania informacji
• Za pomocą pokrętła wybrać poziom obsługi przez specjalistę (S)
• Wybór zatwierdzić przyciskając przycisk OK

Zmiana w zakresie dolnej i górnej granicy modulacji (WGB 70 D)
Aby WGB 70 D mógł pracować z gazem płynnym, niezbędne jest podwyższenie 
dolnej granicy modulacji oraz obniżenie górnej granicy modulacji.
Sposób postępowania w celu zmiany parametrów regulatora ISR Plus:
• Przycisnąć przycisk OK
• Przycisnąć i przytrzymać przez około 3 s przycisk wyświetlania informacji
• Za pomocą pokrętła wybrać poziom obsługi przez specjalistę (S)
• Wybór zatwierdzić przyciskając przycisk OK

Tab. 7: Wartości nastaw dla kotła WGB 50 - 70 D
Typ kotła WGB 50 D WGB 70 D
Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny
Zestaw przewidziany do zamontowania UBS-F 50 B EX UBS-F 70/90/115 B EX
Średnica wymaganej dyszy gazu mm 5,80 6,20
Dane dotyczące wydajności
Nominalne obciążenie cieplne Ogrzewanie kW 12,0 - 50,0 20,0 - 70,0
Nominalna moc cieplna 80/60°C kW 11,5 - 48,5 19,3 - 67,9

50/30°C kW 12,8 - 51,9 21,5 - 72,5
Wartości nastawy dla gazu płynnego
Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu płynnego mbar 37 37

Orientacyjne wartości ciśnienia dysz 1) mbar 6,3 - 7,3 10,5 - 11,5
1) dla ciśnienia na końcu kotła 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
zawartość CO2 powinna mieścić się dla gazu ziemnego w zakresie od 8,3% do 8,8%

dla gazu plynnego w zakresie od 9,5% do 10,0%

Tab. 8: Obniżenie górnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom nastawy 

1
Wartość standardowa 

(gaz ziemny)
Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Max. ster. went. 9522 S 44 % 42 %
Wymag. prędkość max. 9527 S 5400 r/min 5200 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista

Tab. 9: Podwyższenie dolnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom nastawy 

1
Wartość standardowa 

(gaz ziemny)
Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Min. ster. went 9520 S 10 % 12 %
Wymag. prędkość min. 9524 S 1450 r/min 1700 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista
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5.4 Nastawy kotła WGB 90-
110 C

Wartości nastaw

Zmiana w zakresie dolnej i górnej granicy modulacji (WGB 90 C)
Aby WGB 90 C mógł pracować z gazem płynnym, niezbędne jest podwyższenie 
dolnej granicy modulacji oraz obniżenie górnej granicy modulacji.
Sposób postępowania w celu zmiany parametrów regulatora ISR Plus:
• Przycisnąć przycisk OK
• Przycisnąć i przytrzymać przez około 3 s przycisk wyświetlania informacji
• Za pomocą pokrętła wybrać poziom obsługi przez specjalistę (S)
• Wybór zatwierdzić przyciskając przycisk OK

Tab. 10: Obniżenie górnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom nastawy 

1
Wartość standardowa 

(gaz ziemny)
Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Max. ster. went. 9522 S 52 % 50 %
Wymag. prędkość max. 9527 S 5600 r/min 5400 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista

Tab. 11: Wartości nastaw dla kotła WGB 90- 110 C
Typ kotła WGB 90 C WGB 110 C
Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny
Zestaw przewidziany do zamontowania UBS-F 70/90/115 B EX UBS-F 70/90/115 B EX
Średnica wymaganej dyszy gazu mm 6,50 7,40
Dane dotyczące wydajności
Nominalne obciążenie cieplne Ogrzewanie kW 30,0 - 90,0 35,0 - 110
Nominalna moc cieplna 80/60°C kW 29,1 - 87,3 34,0 - 106,8

50/30°C kW 32,1 - 93,1 37,4 - 113,5
Wartości nastawy dla gazu płynnego
Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu płynnego mbar 37 37

Orientacyjne wartości ciśnienia dysz 1) mbar 14,5 - 15,5 14, 5 - 15,5
1) dla ciśnienia na końcu kotła 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
zawartość CO2 powinna mieścić się dla gazu ziemnego w zakresie od 8,3% do 8,8%

dla gazu plynnego w zakresie od 9,5% do 10,0%

Tab. 12: Podwyższenie dolnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom 

nastawy 1
Wartość 

standardowa 
(gaz ziemny)

Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Min. ster. went 9520 S 12 % 19 %
Wymag. prędkość min. 9524 S 1450 r/min 2100 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista

Tab. 13: Obniżenie górnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom nastawy 

1
Wartość standardowa 

(gaz ziemny)
Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Max. ster. went. 9522 S 64 % 60 %
Wymag. prędkość max. 9527 S 6000 r/min 5600 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista
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Zmiana w zakresie dolnej i górnej granicy modulacji (WGB 110 C)
Aby WGB 110 C mógł pracować z gazem płynnym, niezbędne jest podwyższenie 
dolnej granicy modulacji oraz obniżenie górnej granicy modulacji.
Sposób postępowania w celu zmiany parametrów regulatora ISR Plus:
• Przycisnąć przycisk OK
• Przycisnąć i przytrzymać przez około 3 s przycisk wyświetlania informacji
• Za pomocą pokrętła wybrać poziom obsługi przez specjalistę (S)
• Wybór zatwierdzić przyciskając przycisk OK

5.5 Nastawy kotła WBK 20 
C

Wartości nastaw

Tab. 14: Podwyższenie dolnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom 

nastawy 1
Wartość 

standardowa 
(gaz ziemny)

Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Min. ster. went 9520 S 13 % 19 %
Wymag. prędkość min. 9524 S 1600 r/min 2100 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista

Tab. 15: Obniżenie górnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom nastawy 

1
Wartość standardowa 

(gaz ziemny)
Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Max. ster. went. 9522 S 87 % 82 %
Wymag. prędkość max. 9527 S 6700 r/min 6200 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista

Tab. 16: Wartości nastaw dla kotła WBK 20 C
Typ kotła WBK 20 C

modulacji 
23-100 %

WBK 20 C

Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny
Zestaw przewidziany do zamontowania UBS-F 20/27 B EX UBS-F 20/27 B EX
Średnica wymaganej dyszy gazu mm 4,20 4,20
Dane dotyczące wydajności
Nominalne obciążenie cieplne Ogrzewanie kW 4,5 - 20,0 4,5 - 20,0
Nominalna moc cieplna 80/60°C kW 4,3 - 19,4 4,3 - 19,4

50/30°C kW 4,8 - 20,8 4,8 - 20,8
Wartości nastawy dla gazu płynnego
Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu płynnego mbar 37 37

Orientacyjne wartości ciśnienia dysz 1) mbar 4,8 - 5,8 5,0 - 6,0
1) dla ciśnienia na końcu kotła 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
zawartość CO2 powinna mieścić się dla gazu ziemnego w zakresie od 8,3% do 8,8%

dla gazu plynnego w zakresie od 9,5% do 10,0%

UBS-F_Serie_B_PL_CZ_MA_2.book  Seite 64  Mittwoch, 25. Februar 2009  10:43 10



Instalacja

65 135 458 02.09  Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny UBS-F, seria B

Obniżenie górnej granicy modulacji (WBK 20 C)
Nie dotyczy WBK 20 C o modulacji 23-100 %.

Aby WBK 20 C mógł pracować z gazem płynnym, niezbędne jest obniżenie górnej 
granicy modulacji.
Sposób postępowania w celu zmiany parametrów regulatora ISR Plus:
• Przycisnąć przycisk OK
• Przycisnąć i przytrzymać przez około 3 s przycisk wyświetlania informacji
• Za pomocą pokrętła wybrać poziom obsługi przez specjalistę (S)
• Wybór zatwierdzić przyciskając przycisk OK

5.6 Nastawy kotła WBC 22/
24 C / WBS 22 C

Wartości nastaw

Tab. 17: Obniżenie górnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom nastawy 

1
Wartość standardowa 

(gaz ziemny)
Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Max. ster. went. 9522 S 95 % 90 %
Wymag. prędkość max. 9527 S 6200 r/min 5900 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista

Tab. 18: Wartości nastaw dla kotła WBC 22/24 C i WBS 22 C
Typ kotła WBC 22/24 C WBS 22 C
Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny
Zestaw przewidziany do zamontowania UBS-F 20/27 B EX UBS-F 20/27 B EX
Średnica wymaganej dyszy gazu mm 4,90 4,90
Dane dotyczące wydajności
Nominalne obciążenie cieplne Ogrzewanie kW 7,0 - 22,0 7,0 - 22,0
Nominalna moc cieplna 80/60°C kW 6,8 - 21,3 6,8 - 21,3

50/30°C kW 7,4 - 22,8 7,4 - 22,8
Wartości nastawy dla gazu płynnego
Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu płynnego mbar 37 37

Orientacyjne wartości ciśnienia dysz 1) mbar 5,8 - 6,8 5,8 - 6,8
1) dla ciśnienia na końcu kotła 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
zawartość CO2 powinna mieścić się dla gazu ziemnego w zakresie od 8,3% do 8,8%

dla gazu plynnego w zakresie od 9,5% do 10,0%
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5.7 Nastawy kotła BBK 22 
D

Wartości nastaw

Obniżenie górnej granicy modulacji (BBK 22 D)
Nie dotyczy BBK 22 D o modulacji 23-100 %. 

Aby BBK 22 D mógł pracować z gazem płynnym, niezbędne jest obniżenie górnej 
granicy modulacji.
Sposób postępowania w celu zmiany parametrów regulatora ISR Plus:
• Przycisnąć przycisk OK
• Przycisnąć i przytrzymać przez około 3 s przycisk wyświetlania informacji
• Za pomocą pokrętła wybrać poziom obsługi przez specjalistę (S)
• Wybór zatwierdzić przyciskając przycisk OK

5.8 Sprawdzić stężenie 
CO2

Uwaga! Podczas pierwszego napełniania instalacji gazu płynnego w zbiorniku 
może znajdować się jeszcze pozostałość powietrza. W takim przypadku do 
palnika początkowo będzie doprowadzana mieszanina powietrza i gazu płynnego, 
a dopiero po kilku godzinach pracy sam gaz płynny. Może to prowadzić do 
niedopuszczalnego obciążenia, a wskutek tego zniszczenia panika.  Z tego 
powodu po około 10 godzinach pracy należy ponownie skontrolować stężenie 
CO2 i w razie potrzeby ponownie wyregulować ciśnienie gazu.

Tab. 19: Wartości nastaw dla kotła BBK 22 D
Typ kotła BBK 22 D

modulacji 
23-100 %

BBK 22 D

Zestaw do przezbrojenia na gaz płynny
Zestaw przewidziany do zamontowania UBS-F 20/27 B EX UBS-F 20/27 B EX
Średnica wymaganej dyszy gazu mm 4,90 4,90
Dane dotyczące wydajności
Nominalne obciążenie cieplne Ogrzewanie kW 7,0 - 22,0 4,90 - 22,0
Nominalna moc cieplna 80/60°C kW 6,8 - 21,3 4,7 - 21,3

50/30°C kW 7,4 - 22,8 5,2 - 22,8
Wartości nastawy dla gazu płynnego
Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu płynnego mbar 37 37

Orientacyjne wartości ciśnienia dysz 1) mbar 5,8 - 6,8 6,0 - 7,0
1) dla ciśnienia na końcu kotła 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
zawartość CO2 powinna mieścić się dla gazu ziemnego w zakresie od 8,3% do 8,8%

dla gazu plynnego w zakresie od 9,5% do 10,0%

Tab. 20: Obniżenie górnej granicy modulacji

Funkcja Nr prog.
Poziom nastawy 

1
Wartość standardowa 

(gaz ziemny)
Nastawa
(propan)

Regul. palnika
Max. ster. went. 9522 S 75 % 72 %
Wymag. prędkość max. 9527 S 5200 r/min 5000 r/min

1. Uk = Użytkownik końcowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista
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