
Instrukcja montażu
Kondensacyjny wymiennik ciepła

dla
LogoCondens LC 54 -131

LogoCondens LC 164 - 196

matthias.saalberg
Rechteck



Spis treści

1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu...................................................................................... 3
1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Zastosowane symbole.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Dla kogo przeznaczona jest niniejsza instrukcja montażu?... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Bezpieczeństwo.................................................................................................................................. 4
2.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.3 Deklaracja zgodności... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. Informacje techniczne......................................................................................................................... 6
3.1 Widok ogólny kotła LogoCondens.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.2 Wymiary i przyłącza..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3 Dane techniczne olejowego/gazowego kotła kondensacyjnego LogoCondens... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.4 Schemat połączeń elektrycznych..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4. Przed rozpoczęciem montażu............................................................................................................... 14
4.1 Neutralizacja skroplin.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2 Funkcja wyłącznika pływakowego..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.3 System odprowadzenia spalin... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.4 Przykłady zastosowania.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5. Montaż.............................................................................................................................................. 20
5.1 Montaż pompy i zasilania.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2 Montaż syfonu..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.3 Montaż kondensacyjnego wymiennika ciepła... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.4 Zmiana miejsca zamontowania króćca odprowadzenia spalin... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.5 Przed montażem przewodu odprowadzenia spalin... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.6 Przykleić tabliczkę znamionową..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6. Montaż.............................................................................................................................................. 30
6.1 Instalacja elektryczna - informacje ogólne... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.2 Podłączenie elektryczne kondensacyjnego wymiennika ciepła... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.3 Podłączenie hydrauliczne kondensacyjnego wymiennika ciepła... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

7. Konserwacja....................................................................................................................................... 32
7.1 Konserwacja informacje ogólne.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.2 Kontrola sprawności działania wyłącznika pływakowego.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2 Kondensacyjny wymiennik ciepła dla kotłów LogoCondens LC 54 -196 7306450-01 06.12



1.    Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu

Przed rozpoczęciem montażu elementów wyposażenia dodatkowego proszę sta-
rannie zapoznać się z niniejszą instrukcją!

1.1    Treść niniejszej instrukcji
montażu

Treścią niniejszej instrukcji jest sposób montażu kondensacyjnego wymiennika
ciepła w kotłach serii LogoCondens L 50 - L 180.

1.2    Zastosowane symbole
Niebezpieczeństwo! W przypadku niezastosowania się do tego ostrzeżenia istnieje
zagrożenie dla zdrowia i życia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! W przypadku braku zachowania odpowie-
dniej ostrożności istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała i zagrożenie dla ży-
cia!

Uwaga! W przypadku niezastosowania się do tego ostrzeżenia istnieje niebezpie-
czeństwo dla środowiska i uszkodzenia urządzenia.

Wskazówka: dodatkowe informacje i przydatne wskazówki.

Odesłanie do dodatkowych informacji zawartych w innych dokumentach.

1.3    Dla kogo przeznaczona jest
niniejsza instrukcja
montażu?

Niniejsza instrukcja montażu jest przeznaczona dla wykonawcy instalacji ogrzewa-
nia montującego elementy wyposażenia dodatkowego.

Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu
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2.    Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo! Należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa! W przeciwnym razie stwarzają Państwo zagrożenie dla siebie i in-
nych.

2.1    Zastosowanie zgodnie z
przeznaczeniem

Kondensacyjny wymiennik ciepła jest przeznaczony do zwiększenia sprawności
niskotemperaturowych kotłów grzewczych serii LogoBloc L 50-180 C. Po zamonto-
waniu kondensacyjnego wymiennika ciepła niskotemperaturowe kotły grzewcze
serii LogoBloc L 50-180 C stają się olejowymi i gazowymi kotłami kondensacyjnymi
serii LogoCondens LC 54-196.

2.2    Ogólne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wszelkie prace elektryczne związane z in-
stalacją może wykonywać wyłącznie monter instalacji elektrotechnicznych!

Uwaga! Podczas montowania elementów wyposażenia dodatkowego istnieje nie-
bezpieczeństwo spowodowania poważnych uszkodzeń. Z tego względu elementy
wyposażenia dodatkowego powinny być montowane tylko przez specjalistyczne
firmy i uruchamiane przez serwisantów posiadających odpowiednie kwalifikacje!

Zastosowane elementy wyposażenia dodatkowego muszą spełniać wymagania re-
guł techniki i być dopuszczone przez producenta do stosowania z tymi elementami
wyposażenia dodatkowego.

Stosować wyłącznie oryginalne części.

Wykonywanie we własnym zakresie zmian konstrukcyjnych dotyczących elemen-
tów wyposażenia dodatkowego jest niedozwolone, ponieważ może to prowadzić
do zagrożenia dla ludzi i uszkodzenia wyposażenia. W przypadku niezastosowania
się do tego wymogu wygasa zezwolenie na stosowanie elementów wyposażenia
dodatkowego.

Bezpieczeństwo
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2.3    Deklaracja zgodności

Bezpieczeństwo

7306450-01 06.12 Kondensacyjny wymiennik ciepła dla kotłów LogoCondens LC 54 -196 5



3.    Informacje techniczne

3.1    Widok ogólny kotła
LogoCondens

Rys. 1: Kondensacyjny wymiennik ciepła z kotłem LogoBloc L 90 C/L 120 C

Rewizja

Boczny wylot spalin (opcjonalnie)

Kocioł LogoBloc

Odpowietrzenie

Zasilanie

Czujnik ciśnienia wody

Wylot spalin
Powrót

Syfon

Pompa do przetłaczania 

częściowego przepływu 

Połączenie spalinowe

 

Informacje techniczne
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Rys. 2: Kondensacyjny wymiennik ciepła z kotłem LogoBloc L 150 C/L 180 C
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Informacje techniczne
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3.2    Wymiary i przyłącza
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3.3    Dane techniczne olejowego/
gazowego kotła
kondensacyjnego
LogoCondens

Model  LC 54 LC 76 LC 98 LC 131 LC 164 LC 196

Obciążenie nominalne kW 54,2 76,1 98,0 130,9 163,6 196,0

Moc nominalna przy 50/30 °C kW - - - - - -

kocioł opalany olejem kW 55,9 77,9 99,4 131,9 164,7 196,5

kocioł opalany gazem kW - - - - - -

Moc nominalna przy 80/60 °C   

kocioł opalany olejem kW 52,5 73,6 94,4 125,8 158,1 189,3

kocioł opalany gazem kW 52,4 73,5 94,3 125,7 158,0 189,1

Znormalizowany stopień wyko-
rzystania przy 40/30 °C

  

kocioł opalany olejem % 103,0 103,0 102,5 102,5 102,7 102,6

kocioł opalany gazem % - - - - - -

Znormalizowany stopień wyko-
rzystania przy 75/60 °C

  

kocioł opalany olejem % 101,5 101,5 101,0 101,0 101,5 101,2

Ze względu na ograniczone warunki
robocze wartości dotyczące spalania
gazu 1) **

% 101,0 101,0 100,8 100,8 101,0 100,9

Ilość skroplin przy 50/30 °C   

kocioł opalany olejem l/h 3,7 4,5 4,9 5,6 6,6 7,1

Wartość pH   

Olej opałowy standardowy (około)  3 3 3 3 3 3

Olej opałowy niskosiarkowy (około)  4 4 4 4 4 4

Gaz ziemny (około)  5 5 5 5 5 5

Dane do obliczenia parametrów ko-
mina zgodnie z normą DIN EN 13384

  

Ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin mbar 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6

Masowy przepływ spalin przy        

spalaniu oleju obciążenie częś-
ciowe 2) (1. sto-
pień)

kg/s - 0,022 0,028 0,037 0,048 0,057

 moc pełna kg/s 0,023 0,032 0,041 0,055 0,072 0,086

spalaniu gazu obciążenie częś-
ciowe* (1. stopień)

kg/s - 0,023 0,029 0,038 0,048 0,057

 moc pełna kg/s 0,023 0,033 0,042 0,055 0,072 0,086

Zawartość CO2-przy   

spalaniu oleju obciążenie częś-
ciowe* (1. stopień)

Vol.-% - 12,5 12,6 12,9 12,5 12,5

 moc pełna Vol.-% 12,8 13,0 13,1 13,2 12,5 12,5

spalaniu gazu obciążenie częś-
ciowe* (1. stopień)

Vol.-% - 9,5 9,6 9,8 9,6 9,6

 moc pełna Vol.-% 9,8 9,9 10,0 10,1 9,6 9,6

Temperatura spalin   

Informacje techniczne
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Model  LC 54 LC 76 LC 98 LC 131 LC 164 LC 196

 obciążenie częś-
ciowe* (1. stopień)

°C - 62 71 73 66 70

 moc pełna °C 62 64 77 81 71 76

Wartości zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie oszczędzania energii
(EnEV)

  

Spadek mocy przy qB,70 % 1,12 0,94 0,78 0,61 0,56 0,49

Sprawność Ș100 % 96,8 96,7 96,3 96,1 96,6 96,6

Sprawność Ș30 % 99,2 100,9 100,2 97,8 101,0 100,9

Zapotrzebowanie na energię zasila-
jącą PHE, 100

W 5

Zapotrzebowanie na energię zasila-
jącą PHE, 30

W 5

Opór przepływu po stronie wody  

     dla ΔT = 10 K mbar 15 31 21 37 20 30

     dla ΔT = 20 K mbar 4 7 5 9 5 7

Opór po stronie gazów grzewczych mbar 0,27 0,44 0,63 0,83 0,81 1,19

Maks. nadciśnienie robocze bar 4

Maks. dopuszczalna temperatura ro-
bocza (temperatura bezpieczeń-
stwa) 3)

°C 110

Maks. osiągana temperatura robo-
cza

°C 90

Napięcie/Częstotliwość V/Hz 230/50

Pojemność wodna l 140 196 213 279 296 332

Ciężar   

 kocioł kg 306 348 426 503 563 620

 wymiennik ciepła kg 89 156

Ciężar całkowity kg 395 437 515 592 719 776

Średnica wewnętrzna przyłącza
odprowadzenia spalin

mm 160

* Obciążenie częściowe = 65 % obciążenia nominalnego

** Ze względu na ograniczone warunki robocze wartości są mniejsze niż w przypadku spalania oleju

Informacje techniczne
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3.4    Schemat połączeń
elektrycznych
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4.    Przed rozpoczęciem montażu

4.1    Neutralizacja skroplin
Instalacja do neutralizacji skroplin 
Jeżeli ze względu na postanowienia władz lokalnych lub ze względu na warunki
określone w arkuszu roboczym ATV-DVWK-A 251:Skropliny z kotłów kondensacyj-
nych wymagana jest neutralizacja skroplin (zob. tabela 2), to zaleca się zamonto-
wanie instalacji NEOP D firmy Brötje przeznaczonej do neutralizacji skroplin.
Informacje dotyczące montażu instalacji NEOP D firmy Brötje przeznaczonej do
neutralizacji skroplin zawiera Instrukcja montażu NEOP D - bezpompowej instalacji
do neutralizacji skroplin

Tab. 1: Neutralizacja w zależności od mocy spalania zgodnie z arkuszem roboczym ATV-DVWK-A 251

Moc spalania

Neutralizacja w przypadku instalacji do spalania

Ograniczenia
gazu

standardowego
oleju opałowego

niskosiarkowego oleju
opałowego

< 25 kW nie1), 2) tak nie1), 2)

Neutralizacja jest konieczna,

1) W przypadku odprowadzenia ście-
ków domowych do małej oczyszczalni
ścieków zgodnie z normą DIN 4261

25 kW do 200 kW nie1), 2), 3) tak nie1), 2), 3)

2) W przypadku budynków i działek,
których instalacje odwadniające nie
spełniają wymagań materiałowych
podanych w rodz. 5.3

> 200 kW tak tak tak

3) W przypadku budynków nie spełnia-
jących wymagania dostatecznego
zmieszania zgodnie z rozdz. 4.1.1

Wstępny filtr z aktywnym węglem
Jeżeli wymaga tego gminna spółka wodociągowa, to pomiędzy kotłem LogoCon-
dens i instalacją do neutralizacji skroplin należy zamontować wstępny filtr z ak-
tywnym węglem, który będzie absorbował niespalone węglowodory.

4.2    Funkcja wyłącznika
pływakowego

Wyłącznik pływakowy jest zamontowany w zbiorniku skroplin i służy do nadzoro-
wania poziomu skroplin. Zadziałanie wyłącznika pływakowego powoduje przerwa-
nie obwodu zabezpieczającego i wyłączenie palnika.

Rys. 7: Sygnalizator świetlny i przycisk odblokowujący

 
Wyłączenie palnika jest sygnalizowane zaświeceniem się czerwonego sygnalizato-
ra (2) świetlnego. W celu odblokowania kotła należy przycisnąć przycisk odbloko-
wujący (1) znajdujący się obok sygnalizatora świetlnego.

Przed rozpoczęciem montażu
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4.3    System odprowadzenia
spalin

Dla kotła LogoCondens LC 54 - LC131 są do wyboru dwa systemy odprowadzenia
spalin:
- Zestaw podstawowy systemu odprowadzania spalin SAS 160 - jednościenny w

szachcie
- Zestaw podstawowy systemu odprowadzenia spalin SAS 160 - pionowy prze-

pust dachowy

System odprowadzenia spalin SAS 160 - jednościenny w szachcie
Maksymalna długość wyprostowanego przewodu odprowadzenia spalin wraz z 3
łukami 87° = 25 m

Rys. 8: System odprowadzenia spalin SAS 160 - jednościenny w szachcie (przykład: kocioł LogoCondens LC 54/LC
78)

 
System odprowadzenia spalin SAS 160 - pionowy przepust dachowy
Maksymalna długość wyprostowanego przewodu odprowadzenia spalin wraz z 3
łukami 87° = 25 m

Rys. 9: System odprowadzenia spalin SAS 160 - pionowy przepust dachowy (przykład: kocioł LogoCondens LC 54/
LC 78)

 

Informacje na temat sposobu montażu systemu odprowadzenia spalin SAS 160 za-
wiera Instrukcja montażu systemu odprowadzenia spalin SAS.

Przed rozpoczęciem montażu
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4.4    Przykłady zastosowania
Przykład 1: kocioł opalany olejem opałowym
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Przykład 2: kocioł opalany gazem
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Uwaga! W przypadku kotłów opalanych gazem wymagane jest dla ochrony nisko-
temperaturowego kotła LogoBloc zamontowanie np. pompy mieszającej (zob.
schemat instalacji hydraulicznej)!

Przed rozpoczęciem montażu
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5.    Montaż

5.1    Montaż pompy i zasilania

Rys. 14: Demontaż tylnej ścianki

 
1. Odkręcić śruby i zdjąć tylną ściankę 

Rys. 15: Montaż łącznika systemu odprowadzenia spalin w kondensacyjnym wymienniku ciepła

Pompa częściowego 

przepływu 

Przyłącze zasilania z 

odpowietrznikiem

2. Przyłącze zasilania z odpowietrznikiem zamontować zgodnie z Rys. 15

Montaż
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3. Pompę strumienia częściowego umieścić w otworze w zewnętrznej ściance
kondensacyjnego wymiennika ciepła i zamontować wewnątrz zgodnie z Rys. 15

Rys. 16: Montaż tylnej ścianki

4. Zawiesić tylną ściankę i zamocować za pomocą śrub.

5.2    Montaż syfonu

Rys. 17: Demontaż dolnej pokrywy obudowy

 
1. Odkręcić śruby i wyjąć dolną pokrywę obudowy zgodnie z Rys. 17 . 

Montaż
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Rys. 18: Demontaż zabezpieczenia na czas transportu

 

2. Zabezpieczenie na czas transportu zdemontować zgodnie z Rys. 18

Rys. 19: Montaż uchwytu syfonu

3. Uchwyt syfonu zamontować zgodnie z Rys. 19 za pomocą dwóch śrub ze zde-
montowanego wcześniej elementu zabezpieczającego urządzenie podczas
transportu.

Montaż
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Rys. 20: Montaż syfonu

 
4. Złączkę podwójną z kolankiem syfonu i gumową osłoną (1) podłączyć do przy-

łącza syfonu na zbiorczym pojemniku skroplin.
5. Giętki przewód (3) skroplin wyprowadzić na zewnątrz przez otwór w bocznej

ściance, syfon (2) podłączyć do podwójnej złączki (1) i zamocować na uchwycie
syfonu za pomocą dostarczonej śruby.

6. Giętki przewód odpowietrzający (4) zamocować za pomocą spinki mocującej.
7. Zamontować dolną pokrywę obudowy i zamocować za pomocą śrub.

Montaż
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5.3    Montaż kondensacyjnego
wymiennika ciepła

LogoCondens LC 54 - LC 131 

Wskazówka: sposób montażu zostanie opisany poniżej na przykładzie kotła LogoB-
loc L 90C/L 120 C. Montaż kondensacyjnego wymiennika ciepła w kotłach serii Lo-
goBloc L 50 C/L 70 C przebiega w ten sam sposób.

Rys. 21: Montaż łącznika systemu odprowadzenia spalin w kotle LogoBloc (w przykładzie: kocioł LogoBloc L 90 C/
L 120 C

Element podłączenia 

odprowadzenia spalin

 
1. Łącznik systemu odprowadzenia spalin nasunąć na przyłącze spalin kotła Lo-

goBloc

Rys. 22: Montaż łącznika systemu odprowadzenia spalin w kondensacyjnym wymienniku ciepła

Element podłączenia 

odprowadzenia spalin

2. Kondensacyjny wymiennik ciepłą dosunąć do łącznika systemu odprowadzenia
spalin i łącznik systemu odprowadzenia spalin połączyć z wlotem spalin kon-
densacyjnego wymiennika ciepła

3. Montaż systemu odprowadzenia spalin

Montaż
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4. Wykonać podłączenie elektryczne i hydrauliczne

Wydostające się na zewnątrz spaliny stanowią zagrożenie dla życia! Przed urucho-
mieniem kotła sprawdzić szczelność wszystkich połączeń układu odprowadzenia
spalin!

Wskazówka: informacje dotyczące sposobu wykonania podłączenia elektrycznego
i hydraulicznego zawiera rozdz. Montaż oraz podręcznik montażowy kotła LogoB-
loc.

LogoCondens LC 164 - LC 196 

Rys. 23: Montaż łącznika systemu odprowadzenia spalin w kotle LogoBloc 

Element podłączenia 

odprowadzenia spalin

 

Montaż
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1. Łącznik systemu odprowadzenia spalin nasunąć do połowy na przyłącze spalin
kotła LogoBloc

Rys. 24: Montaż łącznika systemu odprowadzenia spalin w kondensacyjnym wymienniku ciepła

Element podłączenia 

odprowadzenia spalin

2. Kondensacyjny wymiennik ciepłą dosunąć do łącznika systemu odprowadzenia
spalin i łącznik systemu odprowadzenia spalin połączyć z wlotem spalin kon-
densacyjnego wymiennika ciepła

3. Montaż systemu odprowadzenia spalin
4. Wykonać podłączenie elektryczne i hydrauliczne

Wydostające się na zewnątrz spaliny stanowią zagrożenie dla życia! Przed urucho-
mieniem kotła sprawdzić szczelność wszystkich połączeń układu odprowadzenia
spalin!

Wskazówka: informacje dotyczące sposobu wykonania podłączenia elektrycznego
i hydraulicznego zawiera rozdz. Montaż oraz podręcznik montażowy kotła LogoB-
loc.

Montaż
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5.4    Zmiana miejsca
zamontowania króćca
odprowadzenia spalin

W zależności od położenia montażowego systemu odprowadzenia spalin króciec
odprowadzenia spalin kondensacyjnego wymiennika ciepła można zamontować
albo na tylnym wylocie spalin, albo na bocznych wylotach spalin.
Poniższe rysunku pokazują sposób zmiany miejsca zamontowania króćca
odprowadzenia spalin.
Wymontowanie króćca odprowadzenia spalin

Rys. 25: Wymontowanie króćca odprowadzenia spalin

1

2

3

4

5

6

7

 
1. Zdjąć pokrywę (1) przyłącza odprowadzenia spalin znajdującą się w tylnej

ściance kondensacyjnego wymiennika ciepła
2. Z tylnego wylotu spalin wymontować króciec (2) odprowadzenia spalin i usz-

czelkę (3).
3. Wymontować kryzę (4) i boczą pokrywę (5) przyłącza odprowadzenia spalin
4. Z bocznego wylotu spalin wymontować pokrywę (6) otworu wyczystkowego

wraz z uszczelką (7)

Montaż
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Montaż króćca odprowadzenia spalin w wylocie bocznym

Rys. 26: Montaż króćca odprowadzenia spalin w wylocie bocznym

1

6

7

4

2

3

5

 
1. W tylnym wylocie spalin zamontować uszczelkę (7) i pokrywę (6) otworu wy-

czystkowego
2. Pokrywę (1) przyłącza spalin zamocować na tylnej ściance
3. Kryzę (4) zamocować na pokrywie przyłącza odprowadzenia spalin
4. W bocznym wylocie spalin zamontować króciec (2) odprowadzenia spalin wraz

z uszczelką (3)
5. Na bocznej ściance kondensacyjnego wymiennika ciepła zamocować boczną

pokrywę (5) przyłącza odprowadzenia spalin

Montaż
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5.5    Przed montażem przewodu
odprowadzenia spalin

Wydostające się na zewnątrz spaliny stanowią zagrożenie dla życia! Aby podczas
pracy kotła grzewczego spaliny nie wydostawały się na zewnątrz przez przewód
skroplin, przed uruchomieniem kotła syfon skroplin bądź instalację do neutralizacji
skroplin napełnić wodą.
W tym celu przed zamontowaniem przewodu odprowadzenia spalin do króćca
odprowadzenia spalin lub przez boczne otwory rewizyjne należy do dolnego kolek-
tora spalin wlać około 1 l wody.

Wskazówka: raz w roku należy kontrolować syfon skroplin i wyłącznik pływakowy
w kolektorze skroplin pod względem zanieczyszczeń i w razie potrzeby oczyścić.
Ponadto w ramach konserwacji należy kontrolować sprawność działania wyłączni-
ka pływakowego.

5.6    Przykleić tabliczkę
znamionową

Wraz z kondensacyjnym wymiennikiem ciepła dla kotła LogoCondens dostarczane
są tabliczki znamionowe, które należy przykleić w górnym lewym rogu pokrywy
obudowy odpowiedniego kotła.

Montaż
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6.    Montaż

6.1    Instalacja elektryczna -
informacje ogólne

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wszelkie prace elektryczne związane z in-
stalacją może wykonywać wyłącznie monter instalacji elektrotechnicznych! Przed
rozpoczęciem prac montażowych od całej instalacji odłączyć napięcie!

Napięcie sieci: 1/N/PE
AC 230 V, 50 Hz

W trakcie wykonywania instalacji należy przestrzegać obowiązujących norm oraz
przepisów.

Wskazówki: wszystkie przewody poprowadzić wewnątrz obudowy kotła mocując
je za pomocą przeznaczonych do tego obejm i zamocować w dławikach w panelu
sterowania pracą kotła. W kotłach stojących przewody należy ponadto zamocować
w zaciskach kablowych znajdujących się w tylnej części kotła.

6.2    Podłączenie elektryczne
kondensacyjnego
wymiennika ciepła

Kondensacyjny wymiennik ciepła podłączyć zgodnie ze schematem połączeń elek-
trycznych (zob. Rys. 6 ):
- 4-żyłowy przewód doprowadzić do panela sterowania pracą kotła LogoBloc i

podłączyć do przyłączy QX1 i SK
- do poprowadzonego wcześniej przewodu podłączyć pompę WTP w taki sposób,

żeby nie zamienić biegunów

Wskazówka: w celu maksymalnego wykorzystania zalet techniki kondensacyjnej
pompę do tłoczenia strumienia częściowego ustawić na stopień 3.

6.3    Podłączenie hydrauliczne
kondensacyjnego
wymiennika ciepła

Kondensacyjny wymiennik ciepła podłączyć zgodnie ze schematem instalacji hyd-
raulicznej.

Uwaga! Długość przewodu pomiędzy ostatnim punktem odbiorczym pompy stru-
mienia częściowego i punktem ponownego zasilenia nie powinna być mniejsza niż
0,5 m (zob. Rys. 27 )!

Montaż
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Rys. 27: Długość przewodu między pompą strumienia częściowego i
punktem ponownego zasilenia

 
Wskazówka: wyposażenie dodatkowe niezbędne do wykonania podłączenia hyd-
raulicznego (np. orurowanie) należy dostarczyć we własnym zakresie.

Uwaga! W przypadku kotłów opalanych gazem wymagane jest podwyższenie, np.
za pomocą pompy mieszającej, temperatury powrotu dla ochrony niskotempera-
turowego kotła LogoBloc (zob. Przykład zastosowania 1: opalanie gazem w rozdz.
Przykłady zastosowania)!

Montaż
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7.    Konserwacja

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed zdjęciem elementów obudowy od
kotła należy odłączyć napięcie.

Prace pod napięciem (przy zdjętej obudowie) może przeprowadzać wyłącznie spe-
cjalista o odpowiednim wykształceniu elektrotechnicznym!

7.1    Konserwacja informacje
ogólne

raz w roku należy kontrolować syfon skroplin i wyłącznik pływakowy w kolektorze
skroplin pod względem zanieczyszczeń i w razie potrzeby oczyścić. Ponadto w ra-
mach konserwacji należy kontrolować sprawność działania wyłącznika pływako-
wego. Poza tym podczas konserwacji należy zwrócić uwagę na to, czy czerwony
znacznik na połączeniu skręcanym wyłącznika pływakowego nadal znajduje się na
górze.

7.2    Kontrola sprawności
działania wyłącznika
pływakowego

- W celu uzyskania dostępu do wyłącznika pływakowego zdemontować pokrywę
przyłącza odprowadzenia spalin.

- Wyłącznik pływakowy zamocować w położeniu "wył." (pływak zamocować w
górnym położeniu za pomocą opaski kablowej lub gumowej taśmy)

- Włączyć kocioł grzewczy i wymusić zapotrzebowanie na ciepło (np. uruchamia-
jąc funkcję kontroli kominiarskiej).
Jeżeli wyłącznik pływakowy działa prawidłowo, to musi zaświecić się czerwony
sygnalizator świetlny znajdujący się na kondensacyjnym wymienniku ciepła, a
palnik nie może się uruchomić.

- Odczepić pływak.
Jeżeli wyłącznik pływakowy działa prawidłowo, to czerwony sygnalizator świetl-
ny świeci się nadal, a palnik pozostaje nieuruchomiony.

- Zamontować pokrywę przyłącza odprowadzenia spalin.
Pokrywa przyłącza odprowadzenia spalin musi być zawsze zamontowana tak, żeby
wyłącznik pływakowy znajdował się w jej dolnej połowie.

- Przycisnąć przycisk reset na kondensacyjnym wymienniku ciepła
Jeżeli wyłącznik pływakowy działa poprawnie, to czerwony sygnalizator świetlny
wyłączy się, a palnik zostanie uruchomiony.

Wydostające się na zewnątrz spaliny stanowią zagrożenie dla życia! Jeżeli palnik
uruchomi się przy otwartej pokrywie przyłącza odprowadzenia spalin, to spaliny
będą się wydostawać na zewnątrz! Natychmiast wyłączyć kocioł i sprawdzić okab-
lowanie płytki obwodów drukowanych.

Konserwacja
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